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Underlag för bedömning och val 
av ljusarmaturer
Lars Carlsson & Judit Persson
En belysningsanläggnings uppgift är att 
skapa en ändamålsenlig ljusmiljö. Indi­
videns krav är att belysningen är anpas­
sad till synuppgiften och synförmågan 
samt att synupplevelsen blir den efter­
strävade. Dessa krav varierar beroende 
på miljön och de skiftande mänskliga 
behoven. Det är därför svårt att fastslå 
vilka prestationer som fordras av ljusar­
maturen. Entydiga kriterier på ”god 
ljusmiljö" saknas.
Denna rapport behandlar och kom­
menterar de påverkande faktorerna och 
sambandet mellan önskad ljusmiljö och 
armaturval.
Redovisning av data och egenskaper
Inom ER-nämnden har en rådgivande 
grupp arbetat med att försöka få klarhet 
i de problem som berör ljusarmaturers 
kvalitetsbedömning. Skälet är att man 
bl.a. från konsumenthåll efterlyst en 
vägledande information för val av rätt 
armaturtyp och för jämförelser mellan 
olika armaturer, t.ex. vid anbudsgransk- 
ning.
De informationer som lämnas i katalo­
ger är ofta av typen ”en prisvärd arma­
tur i elegant utförande”, ”modern stilen­
lig interiörarmatur” och ”en låg armatur 
i plåt av god kvalitet”. Upplysningar av 
detta slag markerar behovet av en mera 
seriös presentation av data och egenska­
per.
Faktorer vid val av armatur
Entydiga kriterier som fastslår vilka 
prestationer som fordras av en ljusar­
matur saknas. Det är därför viktigt att 
man vid val av en ljusarmatur beaktar 
och prioriterar de påverkande faktorer­
na.
De påverkande faktorerna kan indelas 
enligt nedan:
— yttre förutsättningar
— önskemål om ljusarmaturers kvalitet
— utseende
— ekonomi
— gällande föreskrifter och bestämmel­
ser.
Yttre förutsättningar
består i allmänhet av:
— synuppgifter (typ av arbete)
— synförmåga (ålder, syndefekt)
— omgivande ytors dimensioner
— omgivande ytors material
— omgivande ytors reflexionsegenska- 
per
— omgivningens temperaturer
— omgivande atmosfärens korrosivitet
— omgivningens nedsmutsningsförmå- 
ga
— drifttid




kan beskrivas enligt följande:
— lämplig ljusfördelning med hänsyn 
till användningsområde
— lämplig luminansfördelning och op­
tisk kontroll av ljuset med hänsyn till 
bländningen
— hög verkningsgrad och lämplig ar­
maturutformning med hänsyn till att 
t. ex. lysrörens ljusflöde varierar med 
omgivningstemperaturen
— tillfredsställande elektrisk funktion 
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F IG. 2. Hur reflektorn påverkar ljusfördelningen.
FIG. 3. Avskärmningsvinkeln ßr rasterb länd- 
skydd.
FIG. 4. Avskärmningsvinkeln för reflektor.
— lämplig mekanisk stabilitet och håll­
fasthet
— lämpligt material och lämplig ytbe­
handling
— elektrisk hållbarhet
— erforderlig termisk hållfasthet
Ekonomi
Belysningsanläggningamas ekonomi på­
verkas av följande faktorer:
— kostnader för armaturer
— kostnader för montering
— kostnader för energi (effektförbruk­
ning inkl. förluster, drifttid)
— kostnader för ljuskällor (livslängd)
— kostnader för underhåll (lampbyte, 
rengöring)
Sammanställning
När kriterierna för den bestämda syn­
uppgiften och synförmågan samman­
ställts enligt ovan återstår att finna ljus­
armaturer som motsvarar kraven. För 
en objektiv bedömning behövs en omfat­
tande dokumentering av ljusarmaturers 
och objektiva värderingsunderlag.
I rapporten presenteras en samman­
ställning över ljusarmaturers egenskaper 
och övriga uppgifter. Sammanställ­
ningen är avsedd att användas som 
underlag vid redovisning av armaturer 
och vid bedömning av redan redovisade 
armaturer. Avsikten är att redovisning­
en skall kunna ske på ett likartat sätt 
och i möjligaste mån enligt angivna 
provnings- och redovisningsförfaranden.
Sammanställningen har följande ru­
brikindelning:
— Allmän orientering om armaturen
— Material och ytbehandling
— Konstruktion
— Mått och vikt
— Ljustekniska egenskaper







Studium av ljusarmaturers 
egenskaper
Ovannämnda sammanställning kom­
pletteras i rapporten med ett studium av 
egenskapernas betydelse samt påverkan 
på armaturen och den slutliga ljusmil­
jön. I detta sammanhang berörs även 
kvalitativa egenskaper såsom luminans- 
fördelning, bländning, ljusets riktning 
och spektrala sammansättning samt be- 
lysningsstyrkan och de vanligaste ljus­
källorna.
Här återges några av de egenskaper 
som är väsentliga vid projektering av 
ljusanläggningar och val av armaturer.
En armatur bör kunna tåla de tempe­
raturförhållanden som uppträder vid 
långvarig normal användning. Flertalet 
armaturer som saluförs är avsedda att 
användas i en omgivningstemperatur av 
25° C. Detta framgår i regel inte av 
fabrikantens uppgifter. I katalogerna 
bör man därför ange den maximala 
omgivningstemperaturen och påpeka att 
fabrikanten bör rådfrågas när det rör sig 
om exceptionella temperaturer.
Den mekaniska stabiliteten hos en ar­
matur beror mera på det konstruktiva 
utförandet än på materialets godstjock­
lek. Det är alltså av större vikt att få 
kännedom om hur armaturen utförts 
med avseende på förstärkningar, sam- 
manfogningar och förstyvningar.
För en bedömning av armaturens och 
installationens ömsesidiga anpassning är 
det viktigt att få upplysning om anslut- 
ningssätt, kopplingsklämmors kapacitet 
och placering, införningsöppningars 
storlek och läge samt utförande av in­
tern ledningsdragning och möjligheter 
till överkoppling.
Som skydd mot termisk och mekanisk 
påverkan förläggs interna ledningar ofta 
under en plåtprofil eller dras i en plast­
slang. Sådana anordningar fordras ibland 
också för anslutningsledningen som förs 
in i armaturen. Okapslade komponenter, 
oskyddade och slarvigt förlagda led­
ningar kan skämma armaturens utseende 
och även ge upphov till färgskiftningar i 
bländskyddet.
Vid val av reaktorer för lysrörsarmatu- 
rer eftersträvar man låga effektförluster. 
När dessa förluster redovisas i katalog­
uppgifter bör de gälla för verkliga drift­
förhållanden.
Den uppgift som man har nytta av är 
armaturens totala effektförbrukning. 
Denna bör alltså vara redovisad för en 
komplett armatur i fortvarighetstillstånd, 
mätt vid +25° C omgivningstemperatur 
med inbrända lampor och vid märk­
spänning. Eftersom det finns en viss 
spridning mellan olika reaktorers kvali­
tet borde värdet (i watt) redovisas som 
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FIG. 5. Ljusflödets minskningp.g.a. smuts och damm.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
Guide to choice and assessment 
of lighting fittings
Lars Carlsson & Judit Persson
The duty of a lighting installation is to 
create an appropriate illumination envi­
ronment. The requirements made by the 
individual are that the illumination 
should be adapted to the visual task and 
the visual power and also that the visual 
experience should be that aimed for. 
These requirements vary depending on 
the environment and the changes in 
human needs, and it is therefore difficult 
to find what performance is demanded 
of lighting fittings. There are no uniform 
criteria with regard to ”good illumina­
tion environment”.
This report deals with, and comments 
on, the various factors and the relation 
between the required illumination envi­
ronment and the choice of a lighting 
fitting.
Presentation of data and properties
An advisory group has been engaged in 
the Council for the Account of Proper­
ties of Building Products on an attempt 
to elucidate the problems associated 
with the qualitative assessment of light­
ing fittings. One of the reasons for this 
is that consumers demand guidance in 
choosing the correct type of lighting 
fitting and in making comparisons bet­
ween different fittings, e.g. in conjunc­
tion with the examination of tenders.
The information provided in catalogues 
is often of the type ”a commendable 
fitting of elegant design”, ”modern 
interior fitting” and ”a low-level metal 
lighting fitting of good quality”. Infor­
mation of this type emphasises the need 
of a more genuine presentation of data 
and properties.
Factors which affect the choice of a 
lighting fitting
There are no uniform criteria which lay 
down the performance demanded of a 
lighting fitting. It is therefore important 
that the appropriate factors are taken 
into account and ranked in order of 
priority when a lighting fitting is chosen.
These factors can be classified as fol­
lows:
— external conditions
— requirements concerning the quality 
of the lighting fitting
— appearance
— economy




— visual tasks (type of work)
— visual power (age, visual defects)
— dimensions of surrounding surfaces
— materials of surrounding surfaces
— reflectivities of the surrounding sur­
faces
— ambient temperature
— corrosivity of ambient atmosphere
— dirt carried by the ambient atmo­
sphere
— operating time.
FIG. 1. Anti-glare screen left in place when 
the tube is replaced.
Requirements concerning the quality
of the lighting fitting
can be described as follows:
— suitable light distribution in view of 
the field of application
— suitable distribution of luminance 
and optical control of the light in 
view of glare
— high efficiency and suitable design of 
the fitting in view of the fact that, 
e.g., the luminous flux of the fluores­
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FIG. 2. The effect of the reflector on the light distribution.
FIG. 3. Angle of cut-off for a louvred 
anti-glare screen.
FIG. 4. Angle of cut-offfor a reflector.
— satisfactory electrical function of the 
components with regard to starting 
and operational values
— suitable mechanical stability and 
strength
— suitable material and suitable finish
— electrical durability
— the necessary thermal strength
Economy
The economy of the lighting installation 
is influenced by the following factors:
— the cost of fittings
— the costs of mounting
— the costs of energy (power consump­
tion inch losses, operational time)
— the cost of light sources (life)
— the cost of maintenance (lamp 
changes, cleaning)
The schedule
When the criteria relating to the given 
visual task and visual power have been 
summarised as above, lighting fittings 
must be found which meet the require­
ments. For an objective assessment to 
be possible, it is necessary that a com­
prehensive documentation of the proper­
ties of lighting fittings should be avail­
able, as well as data required for their 
objective evaluation.
The report presents a schedule of the 
properties of lighting fittings and other 
information. It is intended that this 
schedule is used as the basis in describ­
ing lighting fittings and in assessing 
fittings which have already been describ­
ed. The intention is that description 
should take place in a similar manner 
and, as far as possible, according to the 
stated testing and reporting procedures. 
The schedule has the following head­
ings:
— General information concerning the 
lighting fitting
— Material and surface finish
— Construction
— Dimensions and weight
— Illumination properties






Study of the properties of lighting 
fittings
The above schedule is supplemented in 
the report by a study of the significance 
of these properties and also their effect 
on the lighting fitting and the final 
illumination environment Qualitative 
properties such as luminance distribu­
tion, glare, direction and spectral com­
position of the light and the intensity of 
illumination are also discussed in this 
context, as well as the most common 
sources of light.
Some of the properties which are im­
portant in conjunction with the design of 
lighting installations and the choice of 
lighting fittings are referred to below.
A lighting fitting should be capable of 
withstanding the temperature conditions 
which arise in normal use of long dura­
tion. Most lighting fittings on the market 
are intended for use in an ambient 
temperature of 25° C. As a rule, the 
information supplied by the distributor 
does not mention this. Catalogues 
should therefore state the maximum 
ambient temperature and emphasise 
that the advice of the distributor should 
be sought when temperatures are differ­
ent.
The mechanical stability of a lighting
fitting depends more on the method of 
construction than on the material thick­
ness. It is therefore very important that 
there should be information concerning 
the construction of the fitting as regards 
reinforcements, joints and stiffeners.
In order that the mutual suitability of 
the lighting fitting and the installation 
may be assessed, it is important that 
information should be available concern­
ing method of connection, the capacity 
and placing of connection clips, the sizes 
and positions of the recesses, as well as 
the design of the internal wiring and the 
facilities for alteration.
In order to provide protection against 
thermal and mechanical damage, inter­
nal wiring is often laid underneath a 
sheet metal strip or drawn inside a 
plastics conduit. Such arrangement is 
also required at times for the connecting 
cable which is drawn into the lighting 
fittings. Unencapsulated components, 
unprotected and untidily laid cables can 
detract from the appearance of the light­
ing fitting and may also cause colour 
changes in the anti-glare screen.
In choosing chokes for fluorescent 
lighting fittings, the aim is to make 
power losses low. When these losses are 
quoted in catalogues, they should refer 
to actual operational conditions.
The information which is useful is the 
total power consumption of the lighting 
fitting. This should therefore be given 
for a complete lighting fitting at the 
steady state, measured at an ambient 
temperature of 25° C using light bulbs 
or tubes after the initial period and 
operating at rated voltage. Since there is 
a certain scatter in the qualities of 
different chokes, the value (in watts) 
should be the mean value taken from a 
large run.
FIG. 5. Reduction of luminous flux due to dust and dirt.
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FÖRORD
Inom ER-nämnden har en rådgivande grupp färdigställt en utred­
ning med syfte att få klarhet i de problem som berör ljusarma­
turers kvalitetsbedömning.
ER-nämndens utredning om ljusarmaturer ligger till grund för 
denna rapport som vill visa sambandet mellan önskad ljusmiljö 
och armaturval.
Här behandlas och kommenteras de faktorer vilka bör beaktas vid 
val och bedömning av ljusarmaturer. De påverkande faktorerna 
och dessas betydelse varierar från fall till fall. För att 
underlätta bedömningen planeras att i en andra etapp klassifi­
cera några typer av ljusarmaturer. Arbetet skall bedrivas i 
ER-nämndens regi i samarbete med författarna och Ljusarmatur- 
leverantörerna Ljusa.
ER-nämndens utredning projekt nr 153 har remissbehandlats av 
ett 30-tal remissinstanser bestående av myndigheter, institu­
tioner, tillverkare, förvaltare och konsumenter. Remissyttrande 
över denna rapport har lämnats av Ljusarmaturleverantörerna 
Ljusa.
ER-nämndens rådgivande grupp för projekt 153 Ljusarmaturer be­
stod av civilingenjör Judit Persson ER-nämnden (projektledare), 
ingenjör Lars Carlsson Hans Hedlund & Co AB (utredningsman), 
civilingenjör Allan Ottosson KTH (ordförande), byrådirektör 
Åke Franzén Byggnadsstyrelsen, ingenjör Yngve Gustavsson Stock­
holms läns landsting, civilingenjör Bertil Mattsson Ljusarmatur­
leverantörerna Ljusa, ingenjör Bengt Nilsson Ljusarmaturleve­
rantörerna Ljusa och ingenjör Hubert Tapper Ljusarmaturleve­
rantörerna Ljusa.
Dessutom har civilingenjör Ralf Henning Hans Hedlund & Co AB 
medverkat till denna skrift.
1 BELYSNINGEN OCH DESS KVALITET
Belysningen (ljusmiljö) ingår som en viktig del i den totala 
miljön och har alltså direkt inverkan på denna. God Belysning - 
god ljusmiljö - syftar till att för vårt dagliga arbete och för 
var fritid astadkomma ökad_trivsel_,_minskad_synansträngning, 
h2SÎ!Ë_ËZnprestationsfôrmàga_och_minskad_risk_fôr~ôïÿcksfâïl.
För att åstadkomma god belysning för det ovannämnda syftet krävs 
kunskaper inte bara om de rent tekniska aspekterna kring ljus­
alstring och belysning utan också om de fysiologiska krav syn­
sinnet ställer samt om hur den visuella perceptionen fungerar.
Med hänsyn till användningsområde och synuppgifter varierar 
kraven på belysningsegenskaperna. I en verkstadslokal ställs 
exempelvis höga krav på ljusets riktning och bländfrihet medan 
i en försäljningslokal färgåtergivningen kan vara den dimen­
sionerande egenskapen.
Samspelet mellan alla höga krav på belysningsegenskaper, teknik, 
miljö och ekonomi är så pass komplicerat att i stort sett ingen 
belysningsanläggning kan samtidigt uppfylla alla önskemål, utan 
att resultatet blir en kompromiss. För att kompromissen skall 
innebära en för varje definierat användningsområde optimal lös­
ning bör belysningsanläggningens slutliga utformning utföras i 
samarbete med byggherre, nyttjare, arkitekt, VVS-konsult, be- 
lysningskonsult och kanske även ögonläkare och ergonom.
Vid planering av belysning bör beaktas att människans krav på 
synupplevelser avser den totala miljön varför valet av ljus­
armaturer alltid måste samordnas med alla faktorer av betydelse.
De viktigaste faktorerna är:
o individens synförmåga
o belysningstekniska egenskaper (se nedan) 
o omgivningens och arbetsobjektets (synuppgiftens) form och 
mått
o omgivningens och arbetsobjektets (synuppgiftens) material 
o omgivningens och arbetsobjektets (synuppgiftens) reflexions- 
egenskaper och färg 
o ljuskällans egenskaper (se kap. 5).
Belysningstekniska egenskaper 
Kvaliteten hos en belysningsanläggning påverkar individens upp­
fattning om ljusmiljön och beror huvudsakligen på:
o luminansfördelning (se 1.1) 
o bländning (se 1.2) 
o ljusets riktning (se 1.3) 
o ljusets spektrala sammansättning (se 1.1+) 
o belysningsstyrka (se 1.5)
1.1 Luminansfördelning
Det ögat uppfattar när vi ser är ljusintryck och färgintryck. 
Stimulus för dessa intryck är de betraktade ytornas olika 
luminanser och ljusets spektrala sammansättning. Det är alltså 
luminanser ögat uppfattar och inte belysningsstyrkor.
Luminansfördelningen är en viktig faktor, kanske den viktigaste, 
till vilken hänsyn bör tas vid projekteringen. Luminansfördel­
ningen påverkas av armaturernas ljusfördelning, placering, ev 
tillsatsbelysning och rumsytornas reflexionsegenskaper. Man bör 
räkna med att alla ytor reflekterar ljus mer eller mindre och 
på olika sätt beroende på dessas beskaffenhet. Luminansskillna­
den mellan armaturens lysande yta och dess närmaste omgivning 
påverkar bländningen. Ökad omgivningsluminans, vilket kan åstad­
kommas om t ex armaturer ger taket belysning, innebär oftast 
minskad bländning.
Belysningen bör ordnas så att arbetsobjektet får högre 
luminans än omgivningen och så att bländning undviks 
genom att det inte väljs för stora luminansvariationer 
i synfältet.
En god regel är att luminansförhållandet mellan en 
lysande armatur och dess intilliggande ytor inte väljs 
större än 20:1 och att luminansförhållandet mellan syn­
objektet, dess närmaste omgivning samt det yttre syn­
fältet är 5:3:1 (FIG. 1).
1.2 Bländning
Bländning definieras enligt Commission International de l^Eclair- 
age, CIE, som "ett syntillstånd med obehag eller nedsatt förmåga 
att se betydelsefulla objekt, eller båda delarna, beroende på 
olämplig fördelning eller storleksordning av luminanser eller på 
extrema kontraster i tid och rum".
Graden av blandningsobehag beror på de bländande ytornas placering 
i synfältet, deras luminans och de rymdvinklar under vilka ögat 
ser ytorna och den luminans ögat är adapterat för. Då vi i dag­
ligt tal talar om "för stark" belysning, är det nästan undantags­
löst fråga om någon form av bländning.
Äldre människor irriteras mer av bländning än yngre. Detta beror 
bl a på den med åldern ökande linsgrumlingen.
Direktbländning förorsakas av ljuskällor, ljusarmaturer, fönster 
m_m med mycket högre luminans än vad ögat är adapterat för, medan 
ljus från starka reflexer i form av spegling i blanka ytor ger 
indirekt bländning. Denna typ av bländning försämrar också kon­
trasterna [FIG. 2).
En enkel, men ofta tillräckligt bra metod, är att 
kontrollera den indirekta bländningen på arbetsytan med 
hjälp av en spegel. Sett från sin normala arbetsställ­
ning skall man helst inte se någon del av armaturens 






FIG.l. Luminansförhållandet mellan syn- FIG.2. Definition av direkt- och 
uppgiften, dess närmaste omgivning och indlrektbländningszon.
det yttre synfältet bör vara 5:3:1.
Ett relativt enkelt sätt att beräkna bländtalet för en belys- 
ningsanläggning har utarbetats av det brittiska belysningssäll­
skapet . Beräkningen kan göras med hjälp av en s k bländtals- 
ïS§lkylator eller speciella tabeller och nomogram (FIG, k).
I bländtalskalkylatorn har det fullständiga grundmaterialet för 
bländtalsberäkning sammanställts vilket medfört ett förenklat 
beräkningsförfarande /5/.
av el värme får varmm från elljuset 
kontor kan denna 1Ju*värm» redaa au täcka 
tiertid. Utnyttjandet av ljuavärmen medför 
>11 ju* och ökad användning av elljuaet i 
k t eftersom energikostnaden, som annars u1 
Igäkoatnaden, kommer att belasta värmekon
FIG.3. Ljusarmatur i taket ger ofta blänk i bordsytan. Speglingen 
blir mera störande ju blankare och mörkare ytan är. I en skiva av 
klarglas eller plast på bordet ser man en spegelbild av armaturen.
Klass BZ-3
lju»n»d«.f»r<J«lnlng[
upp 0% 25% 30%
ned 100% 75% 30%
rummets reflektionsfaktorer
tak 70 70 » » 30 70 70 » 30 30 70 70 30 » 30
våsgar 30 30 30 30 30 30 » 50 30 30 30 30 30 30 30




I m 17.0 19.3 17.3 19.3 20.0 14.6 16.3 13.3 17.2 18.3 11.9 13.3 13.2 14.5 16.1
' 3H 11.6 20.1 19X1 21.1 21.3 16.1 17J 17.0 18.7 19.8 13.3 14.7 14.3 13.9 17.6
2H j 4H 19.1 21.1 19.6 21.4 21.« 16.3 18.0 17.5 18.9 20X1 13.7 14.8 13.0 !6X> 17.7
6H 19.J 21.1 19.1 21.4 21.« 16.6 18.0 17.6 18.9 20.0 I3J 14.8 15.0 16.1 17.7
■ IH 19.3 212 19.« 21.6 21.9 16.7 ISO 17.7 19.0 30.0 13.9 14.8 15.1 16.1 17.7
{ 12H 19.4 21.2 20.0 21.6 21.9 16J 18X1 17.8 19.0 20.0 13.9 14.8 13.1 16.1 17.7
2H 17 J 19.1 11.3 20.1 20.3 13.2 16.7 16.2 17.6 18.7 12.4 13.6 13.7 14.8 16.3
3H 19.6 21.3 20.1 21.7 22.0 16.9 18.1 17.9 19.1 20.2 14.0 14.9 15.2 16.2 17.8
4H 4H 20.4 21.9 20.9 214 219 17.7 18.6 18.7 19.7 20.9 14.7 15.5 I6X> 16.9 18.5
6H 20.7 22.1 21.2 216 23.1 17.« 18.7 18.7 19.8 21.0 14.9 13.5 16.1 17.0 18.6
! SH 20.1 211 21.3 216 23.1 17.9 18.7 18.9 19.9 21X1 13X1 IS.6 16.3 17.0 18.6
, 12H 20.1 211 21.4 216 23.2 !«.0 18.7 19.0 19.9 21.1 15.0 15.6 16.3 17.0 18.6
! w 20.7 21.9 21.2 214 219 17.« 18.6 18.8 19.8 20.9 14.9 15.3 1*2 16.9 18.5
IH 6H 21.2 211 21.7 217 23.3 18.2 18.9 19.3 19.9 21.3 13.2 13.7 16.3 17.0 >8.8
: sh 21.3 212 210 21« 23.4 18.3 19.0 19.4 20.1 21.4 13.3 15.8 16.6 17.3 18.9
I2H 21.4 22.2 211 218 23.3 18.4 19.0 19.5 302 21.4 13.3 13.8 16.6 17.3 18.9
! 4H 20.7 21.9 21.3 214 219 17.8 18.6 18.8 19.« 21.0 14.9 13.3 16.2 174 18.5
I2H éH 21.2 211 21.9 217 23.3 18.2 18.9 19.3 30.0 21.3 15.2 15.7 16.6 17.2 18.8
I ,H 21.3 212 210 22J 23.4 18.3 19.0 19.4 20.2 21J 13.3 I3J 164 17J 18.9
12H 21.4 212 211 211 23.3 11.4 19X3 19.5 20.2 21.6 15.3 13 J 16.6 17.3 19.0
FIG.4. BZ-tabell.
Uppgifter som erfordras för att utföra bländtalsberäkning är:




ljusflödesförhållande, dvs uppåt- och nedåtriktat 
ljusflöde. 
lysande yta i cm2 
nedåtriktat ljusflöde i lumen
Observeras bör att metoden förutsätter symmetriskt placerade 
armaturer
Även andra metoder används för att kontrollera att otillåten 
bländning inte förekommer. En metod är att med hjälp av luminans 
begränsningskurvor (FIG. 5) uppskatta bländningsgraden. För vald 
kvalitetskiass~och aktuell belysningsstyrka får man från kurvor­
na fram högsta tillåtna armaturluminans.
För vidare studier om bländning se BZ-metoden /5/, IES Code /1/ 
och Kompendium i Belysningsteknik /k/.
1.3 Ljusets riktning
(Ljusets riktning, kontrast, skuggbildning).
Kontrast, formuppfattning och skuggbildning påverkas av ljusets 
infallsriktning. Om det blir ett hårt riktat ljus eller ett 
mjukt diffust ljus beror på ljuskällan, armaturens storlek, ljus 
fördelning och placering samt rumsytornas reflexionsegenskaper.
9bländnin*»*r*d 1 blttndningsgrad 2
— -----*----------„ *■ -
FIG.5. Luminansbegränsningskurvor.
Ljusets huvudsakliga riktning skall vara sådan att man själv 
inte skuggar sitt arbetsområde.
Vid olämpligt ljusinfall, som t ex när större delen av ljuset 
riktas framifrån mot arbetsobjektet, kan för stor del av det 
ljus som träffar synobjektet komma att riktas mot ögat. I sådana 
fall försvåras synuppgiften inte bara på grund av den s k in­
direkta bländningen utan också på grund av att kontrasterna för­
sämras.
Kontrast är skillnaden i luminans mellan en detalj och dess bak­
grund. Denna beror på ljusets infallsriktning och färg, före­
målets färg och struktur men även på betraktelseriktningen.
Uppfattningen av ett föremåls form bestäms huvudsakligen av för­
delningen av luminanser och skuggor på föremålet. Den grad i 
vilken föremålens tredimensionella former framhävs kallas van­
ligen ljusets modelleringsförmåga (FIG. 6).
FIG.6. Ljusets modelleringsförmåga. Olika ljusinfall på en byst.
Vid läsning, skrivning och ritarbete är kontrastskill­
nader en förutsättning för att man skall kunna se 
ordentligt eftersom man i dessa fall inte har någon 
större hjälp av skuggor.
Vid sömnadsarbete är hårt riktat ljus, som ger en rik 
skuggbildning, lämpligt medan arbete med speciellt 
blanka detaljer kräver ett diffust ljus från relativt 
storytiga armaturer.
För vidare studier om ljusets riktning se även i IES Code /1/ 
och IES Lighting Handbook /2/.
1.4 Ljusets spektrala sammansättning 
(Ljusfärg, färgåtergivning, färgsättning).
Psykologiskt påverkas vi av färger, vilka alltså är viktiga för 
trivseln i en miljö. De olika typer av ljuskällor som normalt 
används har mer eller mindre stora variationer i sin spektrala 
sammansättning. Upplevelsen av färgen hos det ljus som träffar 
ögat beror på den spektrala sammansättningen hos det ljus som 
belyser föremålet och detta föremåls spektrala reflexionsförmåga.
Ljuskällors färg uttrycks ofta i färgtemperaturer i kelvin. CIE 
har utarbetat en metod för att användas vid redovisning av en 
ljuskällas färgåtergivande egenskaper. Metoden - ett s k test- 
färgsystem - används för att beräkna en ljuskällas färgåtergiv- 
ningsindex, s k Ra~index som hänför sig till en bestämd färg­
temperatur hos ljuskällan. Ra = 100 anger att färgåtergivnings- 
egenskapen överensstämmer med den hos en referensljuskälla med 
motsvarande färgtemperatur.
En ljuskällas Ra~index är avsett att ge upplysning om 
ljuskällans färgåtergivningsegenskaper i jämförelse med 
referensljuskällans färgåtergivning. Det_är_däremot 
inte_avsett_som_mått_på_känslomässiga_ugplevelser_av
Vid planering av belysningsanlägg- 
ning måste faktorerna föremålsfärg och ljusfärg behand­
las med hänsyn till varandra.
Vid val av typ av ljuskälla bör hänsyn tas till behovet av god 
färgåtergivningsförmåga. Färgåtergivningsförmågan är en typisk 
kvalitetsfaktor medan ljusutbytet - som har sin givna betydelse 
vid anläggningens dimensionering - är ett kvantitetsbegrepp. 
Ibland kan det vara svårt att fatta beslut, då man på sätt och 
vis tvingas välja mellan ljuskvalitet och ljusekonomi, vilket 
illustreras i tabellen nedan.
Färgtemp. 
K
R -index a Ljusflödelm
Ljusutbyte
lm/W
40 W lysrör varmvit 3000 53 3200 T5
40 W lysrör varmvit-
lyx 3000 86 1950 50
För vidare studier om ljusets spektrala sammansättning se även 
IES Code /1/ och IES Lighting Handbook /2/.
1.5 Belysningsstyrka
Belysningsstyrkan är en av de dimensionerande storheter som är 
avgörande för den planerade installationen.
Rekommendationer avseende belysningsstyrka för olika synupp­
gifter finns för närvarande i en Lux-tabell /3/- Man bör dock 
beakta att nya belysningsrekommendationer är under utarbetande 
och beräknas utkomma under 197**.
Vid val av lämplig belysningsstyrka är det bland många andra 
faktorer synuppgiften och den individuella synförmågan som man 
måste ta hänsyn till.
Andra påverkande faktorer är t ex detalj storleken, kontrasten i 
luminans och färg mellan objektet och dess bakgrund, tiden för 
"avläsningen" och den säkerhet som krävs i "avläsningen" samt 
lokalens dagsljusförhållanden (FIG. 7).
Med åldrandet ökar ögats behov av ljus, vilket beror på en rad 
samverkande faktorer. Rekommendationer avseende belysningsstyrkor 
brukar vanligtvis avse personer i 1+0-årsåldern med normal syn­
förmåga .
Belysningsstyrkan mäts med luxmeter och redovisas vanligen för 
ett horisontalplan. Den ger ett mått på belysningen på arbets­
platsen. Den ger däremot inte alltid ett mått på hur man indi­
viduellt uppfattar rummets belysning. Även den vertikala belys­
ningsstyrkan kan behöva redovisas.
Av säkerhets- och trivselskäl bör allmänbelysnings- 
styrkan i en arbetslokal i horisontalplanet i bordshöjd 
inte någonstans vara lägre än 200 lux. Lägre belys­
ningsstyrka än 20 lux bör inte förekomma ens i lokaler 
där människor befinner sig kortvarigt.
För speciellt svåra synuppgifter, som kräver 1000 lux 
och mera, ordnas belysning med särskild armatur för 
tillsatsbelysning som kombineras med lägre allmänbe­
lysning för rummet.
Det bör beaktas att ökad installerad belysningseffekt 
i W/m2 kan medföra ökade krav på ventilationen och på 
luftbehandlingsanläggningen.
Som riktvärde för variationer mellan belysningsstyrkor 
i angränsande rum brukar anges 5:1 (t ex kontorsrum - 
korridor).




FIG.7. Förhållandet mellan syn­
prestation och belysningsstyrkan 
för olika värden på synobjektets 
storlek (S) och kontrasten (C).




Avsikten med en belysningsanläggning är, som tidigare nämnts, 
att skapa en ändamålsenlig "belysning för "bestämd synuppgift, 
synförmåga och önskemål på ljusmiljön. Entydiga kriterier som 
fastslår vilka prestationer som fordras av en ljusarmatur saknas. 
Det är därför viktigt att vid val av en ljusarmatur beaktas och 
prioriteras de påverkande faktorerna.
De påverkande faktorerna kan inde­
las enligt nedan:
o yttre förutsättningar (detaljeras nedan) 
o önskemål om ljusarmaturs kvalitet (detaljeras nedan) 
o utseende
o ekonomi (detaljeras nedan)
o gällande föreskrifter och bestämmelser(se kap. 3)
Yttre förutsättningar består i allmänhet av:
o synuppgifter (typ av arbete) 
o synförmåga (ålder, syndefekt) 
o omgivande ytornas dimensioner 
o omgivande ytornas material 
o omgivande ytornas reflexionsegenskaper 
o omgivningens temperaturer 
o omgivande atmosfärens korrosivitet 
o omgivningens nedsmutsningsförmåga 
o drifttid.
Önskemål om ljusarmaturers kvalitet kan beskrivas enligt följan­
de :
o lämplig ljusfördelning med hänsyn till användningsområde 
(se kap. 2.4 Ljusfördelning)
o lämplig luminansfördelning och optisk kontroll av ljuset med 
hänsyn till bländning (se kap. 2.2 Bländskydd, Reflektorer) 
o hög verkningsgrad och lämplig armaturutformning med hänsyn 
till att t ex lysrörens ljusflöde varierar med omgivnings­
temperaturen (se kap. 2.2 Konstruktion, kap. 2.4 Verknings­
grad, kap. 5-2.1 Lysrör)
o tillfredsställande elektrisk funktion hos komponenter med av­
seende på tändning och driftvärden (se kap. 2.2 Reaktor) 
o lämplig mekanisk stabilitet och hållfasthet (se kap. 2.2 
Armaturlåda, armaturstomme)
o lämpligt material och lämplig ytbehandling (se kap. 2.1 
Material och ytbehandling) 
o elektrisk hållbarhet (se kap. 2.7 Beständighet) 
o erforderlig termisk hållfasthet (se kap. 2.7 Beständighet).
Ekonomi. Belysningsanläggningars ekonomi påverkas av följande 
faktorer :
o kostnader för armaturer och installationssystem 
o kostnader för montering (se kap. 2.3 Mått och vikt) 
o kostnader för energi (i vissa fall även effektavgift)
(effektförbrukning inklusive förluster, drifttid se kap. 2.4 
Effektförbrukning)
o kostnader för ljuskällor (livslängd se kap. 5 Ljuskällor) 
o kostnader för underhåll (lampbyte, rengöring se kap. 2.9 
Underhåll).
När kriterierna för bestämd synuppgift och synförmåga samman­
ställts - enligt ovan - återstår att finna ljusarmatur som mot­
svarar kraven. För objektiv bedömning behövs omfattande dokumen­
tering av ljusarmaturers egenskaper och objektiva värderings- 
underlag.
I följande presenteras en sammanställning över ljusarmaturers 
egenskaper och övriga uppgifter. Sammanställningen är avsedd att 
användas som underlag vid redovisning av armaturer och vid be­
dömning av redan redovisade sådana. Avsikten är att redovis­
ningen skall kunna ske på ett likartat sätt och i möjligaste 
mån enligt angivna provnings- och redovisningsförfaranden.
Sammanställningen kompletteras med ett studium över egenskaper­




över ljusarmaturers egenskaper samt förslag till redovisnings- och 
provningsförfaranden.
Egenskaper Redovisning Provningsmetoder
ALLMÄN o typ av ljusarmatur
ORIENTERING o avsedd montering
o avsett användningsområde 
o högsta avsedd omgivnings­
temperatur °C
o skyddsform enl SEN 2121 eller 
symbol enl CEE 
o armaturklass
o effekt i W per rör eller lampa 
o antal rör eller lampor 
o total effekt i W inklusive 
effektförluster 
o effektfaktor i cos 
o märkspänning i V 
o märkström i A 
o märkfrekvens i Hz om den av­
viker från 50 Hz 
o för ventilerad armatur anges 
om den är avsedd för till- 
eller frånluft
MATERIAL OCH o i ljusarmaturen och tillbehör 
YTBEHANDLING ingående material 
o godstjocklek i mm 
o ev ytbehandling 
o ytbehandlingens skikttjocklek 
i mm
KONSTRUKTION Armaturlåda, stomme
o material och ytbehandling enl 
ovan
o konstruktiva utföranden 
o förstärkningar, förstyvningar 
och sammanfogningar 
o hål eller hålanvisningar 
o hål eller stosar för anslutning 
till luftbehandlingsanläggning
Bländskydd
o material och ytbehandling enl 
ovan
o typ av bländskydd 
o monteringssätt 




o material och ytbehandling enl 
ovan
o typ av reflektor

















o ljuskällans placering i reflektorn 
o löstagtara proppanslutna delar 
o avskärmningsvinkel
Reaktor, Tänd- och driftsystem
o typ av reaktor 
o tändsystem 
o effektförlust
o temperaturklass och isolations- 
klass
o placering i armaturen 
Kondensatorer
o typ av isoleringsmaterial 
o antal
o placering i armaturen 
o temperaturmärkning
Lamphållare
o material och ytbehandling enl 
ovan
o typ av fattning 
o temperaturklass 
o monteringssätt
o förekomst av fjädrande montering 
o ev ställbarhet
Armaturens anslutningssätt 
o införingsöppningars placering, 
antal och dimension 
o tätningshylsor och strypnipplar 
o anslutningssladd (typ, area i mm2, 
längd, anslutningsdon) 
o anordningar för ledningsföring 
(vikbleck, distansdon mm) 
o överkopplingsledningars temperatur­
klass, antal, märkning och area i mm2
o interna kopplingsledningars tempera­
turklass och förläggningssätt 
o plintars kapacitet (antal ledare 
och area i mm2) samt placering 
o tillbehör som medföljer leveransen 
eller som kan beställas
o armaturens mått i mm 
o fästhålsavstånd i mm 
o infällningsmått i mm 
o viktuppgifter för armaturdel av­
sedd att fastsättas mot under­
laget i kg
o viktuppgifter för tillkommande 
lösa armaturdetaljer i kg 
o total vikt i kg 
o vikt inklusive förpackning, i kg 
o vikt för luftdon avsedda att 
























o ljusfördelning i tre plan (för 
rotationssymmetrisk armatur i 
ett plan) i cd/klm, i polära 
eller rätvinkliga koordinater 
o armaturens lysande yta i m2 
o ljusfördelning uppåt och nedåt
i %
o nedåtriktat ljusflöde i lm per 
klm
o ev hländskyddets geometriska av- 
skärmningsvinkel för tre rikt­
ningar, 45° åtskilda (för en 
lysrörsarmatur i riktningarna 
längs, tvärs och 45° vinkel mot 
rören)
o för asymmetriska bländskydd re­
dovisas avskärmningsvinklar i 
riktningar 180° åtskilda
Verkningsgrad
o armaturens verkningsgrad i %
(för ventilerad armatur upp­
mäts verkningsgraden med arma­
turen i statiskt tillstånd) 
o korrektionsfaktor för andra 
temperaturer och monterings sätt 
än de vid provning
Effektförbrukning ~ Effektför­
delning
o armaturens effektförbrukning i W 
o startström i A 
o Effektfaktor i cosy? 
o kondensatorns märkkapacitans i pF 
o effektfördelning i W
o armaturens effektfördelning i W 
redovisas i diagram. (Som funk­
tion av luftflöde i m3/s redo­
visas effekt till frånluft, till 
rum och ev undertaksutrymme ) 
o armaturens relativa flöde i % 
som funktion av luftflöde i m3/s 
o korrektionsfaktorer för andra 
temperaturer än de vid provning 
o armaturens luftmotstånd i Pa 
(N/m2) .som funktion av luftflöde 
i mß/s och vid skilda öppnings- 
areor. (Anges om avläsningsmöj- 
lighet eller mätmöjlighet finns)
o armaturens ljudnivå i dB(A) vid 
10 m2 ekvivalent absorptionsyta 
och i efterklangsfältet som funk­
tion av luftflöde i m3/s.
Dansk Standard DS 706 
(Med hjälp av provnings­
resultat bör leverantören 
framta tabell över verk­
ningsgrader som funktion 
av rumsindex och reflex- 
tionsfaktorer)
Särskild redovisning av 
"spotlights" och liknande 
armaturtyper erfordras
Dansk Standard DS 706
Dansk Standard DS 706
Enhetliga provningsmeto- 
der saknas för närvaran­
de. Vid redovisning bör 
anges provningsförhållan- 
dena som: rumstemperatur, 
ev undertaksutrymmens 
temperatur, luftflödets 
temperatur se även /8/
Enhetliga provningsmeto- 














Kurvor anges i diagram med 5 
dB(A) mellanrum och sammanförs
med kurvor över luftmotstånd
BESTÄNDIGHET o värmeåldring 
o temperaturstegring
För provningspliktig armatur anges 
om armaturen är provad och godkänd 
av SEMKO enligt protokoll nr xxx.
Kap • 2.7
SEMKO 125-1965 paragraf 
10 (Bestämning av värme­
åldring) och paragraf 11 
(Bestämning av tempera­
turstegring).
För icke provningspliktiga armatu­
rer utförs provning enligt prov- 
ningsmetoden. Om bestämmelsernas 
krav inte uppfylls anges på vilka 
punkter och i vilken omfattning 
avvikelsen sker. Om temperatur­
gränsen överskrids anges detta med 
intervaller av 10°C
För_armaturermed urladd- 
ningslamgor SEMKO I96I1) 
paragraf Ï4 (Bestäm­
ning av temperatursteg­
ring) och paragraf 16 
(Bestämning av värmeåld­
ring) .
o motståndsförmåga mot slag och 
stötar hos armaturen och hos 
spänningsförande delars yttre 
skydd
För provningspliktig armatur anges 
om denna är provad och godkänd av 
SEMKO enligt protokoll nr xxx.
För icke provningspliktig armatur 
utförs provning enligt provnings- 
metoderna ovan och anges om ford­
ringarna enligt dessa provnings- 
bestämmelser uppfylls.
SEMKO 125-1965 enligt 
paragraf 15 b-e 
SEMKO 21-1961-*-^ paragraf 
17 b-c.
(För armaturer med kvick­
silver- och natriumlampor 
används dessa provnings- 
bestämmelser i tillämpliga 
delar)
0 armaturens motståndsförmåga mot 
repning
ISO/R 1518-1970. Prov- Kap. 2.7
kroppen behandlas på sam­
ma sätt som armaturen.
MONTERING 0 arbetsinstruktioner vid mon­
tering
0 arbetsinstruktioner vid lagring
Kap. 2.8
UNDERHÄLL 0 instruktioner för underhåll 
(utbytbarhet mm)
0 instruktioner för rengöring 
(metod, rengöringsmedel)
Kap. 2.9
FÖRPACKNING 0 armaturens förpackningssätt
Gäller under en övergångstid. Nya bestämmelser SEMKO 130-1974.
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Egenskaper som har betydelse när man ställer krav på:
material och ytbehandling
o mekanisk stabilitet och hållfasthet 
o motståndsförmåga mot korrosion 
o beständighet mot UV-strålning 
o beständighet mot termisk påverkan 
o ytbehandlingens beständighet
armaturlåda och armaturstomme
o material och ytbehandling enligt ovan 
o konstruktionens stabilitet och hållfasthet i avseende 
montering, drift och underhåll 
o konstruktionens lämplighet för montering




o material och ytbehandling enligt ovan 
o ljusfördelning 
o avbländningsförmåga 
o lätthanterbarhet vid lampbyte 
o lätthet att göra rent
reflektor
o material och ytbehandling enligt ovan (se även tabell över 
o lämplig reflexionsförmåga reflexionsfaktorer)
o reflektorns form med hänsyn till att rikta och avblända 
ljuset
o reflektorns konstruktion med hänsyn till typ och placering 
av ljuskällan
reaktor samt tänd- och driftsystem
o termisk hållfasthet (isolationsklass, temperaturklass) 
o effektförlust




o tålighet mot höga temperaturer (temperaturklass) 
o placering i armaturen (dess närhet till värmekällan) 
o typ av isoleringsmaterial
lamphållare
o material och ytbehandling enligt ovan 
o förmåga att uppta toleranser
o konstruktionens stabilitet med avseende på montering, drift 
och underhåll
o förmåga att förhindra ljuskällans vibration 
o termisk hållfasthet (temperaturklass)
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Faktorer som påverkar : 
ljusfördelningen
o reflektorns förmåga att rikta och reflektera ljuset 
o ljuskällans placering i reflektorn
o bländskyddets förmåga att reflektera, rikta och diffusera 
ljuset
o ljuskällans typ, effekt och storlek
armaturverkningsgraden
o armaturlådans material och utformning 
o armaturkonstruktionen avseende ljusöppningens storlek 
o reflektorns material och ytbehandling avseende reflexions- 
förmågan
o reflektorns konstruktion avseende dess förmåga att rikta 
ljuset
o ljuskällors antal och placering 
e f f e k t f ö_r brukning 
o belysningsstyrka
o ljuskällans typ och dess effekt, se kap. 5 Ljuskällor 
o ljuskällans ljusutbyte 
o armaturverkningsgrad
o effektförlust driftdon (t.ex. reaktor)
o driftförhållande avseende omgivningstemperatur och ned­
smutsning
beständigheten
materialets, ytbehandlingens och konstruktionens förmåga: 
o att tåla de temperaturförhållandena som uppträder vid lång­
varig normal användning 
o att motstå omgivningens nedsmutsningseffekt 
o att motstå korrosionsangrepp 
o att motstå mekaniska påkänningar
Underhåll av belysningsanläggningen påverkar bl a:
o belysningsstyrkan 
o ljusflödet
o armaturens reflexionsförmåga 
o rumsytornas reflexionsförmåga 
o ekonomin 
o utseende
2.1 Material och ytbehandling
Ljusarmaturer med tillhörande detaljer som t ex bländskydd, 
reflektorer och upphängningsanordningar tillverkas av stålplåt, 
aluminiumplåt, plast, glas, porslin, trä, tyg eller en kombina­
tion av flera material, t ex stomme av plåt och bländskydd av 
plast. Armaturer kan dessutom vara utförda helt av isolerande 
material, som en del typer av glödlampsarmaturer där stommen 
eller sockeln är av porslin och bländskyddet eller kupan av glas.
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§i|lpl|tens förbehandling påverkar ytbehandlingens kvalitet. 
Vanligtvis består ytbehandlingen av lackering med eller utan 
föregående elförzinkning eller varmförzinkning. Förzinkad plåt 
används även utan lackering.
Ytbehandlingens skikttjocklek kan variera på olika delar av 
armaturen på grund av tillverkningstekniska skäl och armatur­
konstruktionen. För olika användningsområden varierar kraven på 
medelskikttjockleken eller skikttjockleken för vissa speciella 
detaljer.
Observera att i varmförzinkade konstruktioner med 
gängade hål förstörs ytskiktet då gängorna måste skäras 
upp efter ytbehandlingen. Förzinkad, anoljad eller med 
isolermassa korrosionsskyddad skruv kan förbättra 
situationen. Ytbehandlingen kan bli förstörd även hos 
elförzinkad plåt, t ex vid klippning.
Aluminium används för reflektorer vanligen i ren form som homogen 
pïat-ëïïër vanligare pläterad. Ytbehandling för att förbättra 
motståndsförmågan mot korrosion kan ske genom t ex anodisering, 
lackering med klarlack.
Plast kan förekomma i armaturstomme och bländskydd. Materialet 
kan vara glasfiberarmerad plast, polyakrylat, polystyren, 
polykarbonat mm. Plasten kan vara klar eller opaliserad.
Polykarbonat används i armatur då krav på hög mekanisk 
och termisk hållbarhet föreligger.
Vissa plastmaterialers färgbeständighet påverkas av UV-strålning 
och materialets yttemperatur. Resultaten kan bli att plasten 
gulnar. Plast används, inom ljusarmaturindustrin i allt större 
utsträckning, varför anspråken ökar av att tillfredsställande 
kunna jämföra olika plastkvaliteter. Det finns två amerikanska 
provningsmetoder för bestämning av gulningsfaktor. Dessa anses 
dock inte kunna ge betryggande jämförelseunderlag, varför ytter­
ligare metodutveckling fordras.
Vid val av material och ytbehandling 
för ljusarmaturer och tillbehör bör 
följande egenskaper baktas:
o mekanisk stabilitet och hållfasthet 
o motståndsförmåga mot korrosion 
o beständighet mot UV-strålning 
o beständighet mot termisk påverkan 
o ytbehandlingens beständighet
2.2 Konstruktion
Armaturkonstruktioner förekommer i olika utförande beroende på 
armaturens material, form och dimension samt användningsområde 
och ljustekniska egenskaper. Vissa armaturer är avsedda för fast 
anslutning medan andra är flyttbara och försedda med anslutning 
till vägguttag.
Mekanisk stabilitet hos en armatur beror mera på det 
konstruktiva utförandet än på godstjockleken hos det 
material den tillverkats av. Större armaturer har för­
stärkningar , förstyvningar och sammanfogningar som är 
av betydelse för hanterbarheten vid t ex uppsättning.
Armaturlåda_2_armaturstomme utförs vanligen för fast montering på 
tak eller vägg, för infällning eller på pendel eller lina. En 
del armaturtyper är försedda med hål eller hålanvisningar för 
olika fästdon så att de är användbara för varierande monterings- 
sätt (FIG. 8 och 9).
För inredningsarmaturer är det önskvärt att armaturen 
är utförd så att icke önskvärda ljusutsläpp elimineras.




Vid val av armaturlåda och armatur­
stomme bör följande egenskaper beak­
tas:
o material och ytbehandling enligt 2.1
o konstruktionens stabilitet och hållfasthet avseende montering, 
drift och underhåll
o konstruktionens lämplighet för montering
o konstruktionens lämplighet för anslutning till luftbehand- 
ling s anläggning 
o utseende.
Bländskjrddets (FIG. 10 och 11) funktion är att styra eller för­
dela ljuset så att blandning från ljuskällan undviks. Vid val av 
typ bör hänsyn tas till armaturens konstruktion och önskade be- 
lysningstekniska egenskaper. De mest vanliga typerna är:
Diffust transmitterande skivor, kupor eller glober av 
opaliserat glas eller plast, skivor eller kupor av klar­
plast med eller utan mönstring.
Raster- och lamellbländskydd utförda som parallell- 
eller diagonalställda rutor, koncentriska ringar eller 
enbart lameller av slät lackerad plåt eller plast.
Raster- och lamellbländskydd sammansatta av profilerad 
plåt.
Bländskydd utförda som kombination av djupa aluminium­
reflektorer sammanbyggda med tvärgående lameller av 
slät eller profilerad plåt.
En speciell typ av bländskydd är de s.k. spegelrastren, 
vilka är en grupp rutraster som belagts med ett speg­
lande metallskikt.
Vissa armaturtyper har bländskydd som hänger kvar vid 
lampbyte (FIG. 12). Detta underlättar arbetet. Ofta är 
Diand.sKyd.den insatta i en ram som kan fällas undan utan 
att verktyg behöver användas.
Avskärmningsvinkeln hos raster- och lamellbländskydd är 
den vinkel inom vilken ljuskällan är avskärmad. Uppgift 
om bländskyddets geometriska avskärmningsvinkel er­
fordras vid planeringen. Redovisningen sker lämpligen 
i samband med ljusarmaturens övriga ljustekniska egen­
skaper .
Vid val av bländskydd bör följande 
egenskaper beaktas:
o material och ytbehandling enligt 2.1 
o ljusfördelning enligt 2.k Ljusfördelning 
o avbländningsförmåga 
o lätthanterbarhet vid lampbyte 
o lätthet att rengöra
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FIG.10. Olika rasterbländskydd.
FIG.11. Lamellbländskydd FIG.12. Bländskydd som kvarhänger 
vid lampbyte.
§!rl!i§ktorns (FIG. 13-15) funktion i en ljusarmatur är att rikta 
ljuset och att skärma av ljuskällan. Ofta tjänstgör själva 
armaturlådan eller stommen som reflektor.
Lysrör med olika ljusfördelning - vanliga rör och reflektorrör 
- ger skilda förutsättning för armaturkonstruktionen.
Spegelreflektor ger riktad reflexion medan vitlackerad plåt ger 
diffus eller blandad reflexion.
Vid krav på smalstrålande ljusfördelning t ex vid stor 
rumshöjd förses armaturen med spegelreflektor.
För en del armaturtyper, speciellt för lysrörsarmaturer, 
kan anslutning till den elektriska installationen inte 
ske utan att reflektorn borttas.





Eloxerad renaluminium, speglande 75-85
Vitlackerad plåt, matt,
diffuserande 75-90
Vid val av reflektor bör följande 
egenskaper beaktas:
o material och ytbehandling enligt 2.1 (se även tabell över 
reflexionsfaktörer 
o lämplig reflexionsförmåga
o reflektorns form med hänsyn till att rikta och avblända 
ljuset
o reflektorns konstruktion med hänsyn till typ och placering 
av ljuskällan.
Reaktorns funktion är att begränsa strömmen vilket erfordras för 
urladdningslampor. Sådan strömbegränsande komponent kan också 
vara en läckfältstransformator. Reaktorn kan vara avsedd för en 
eller flera ljuskällor och kan innehålla inbyggda detaljer som 
tändare, kondensator, säkring mm.
Armaturens konstruktion och reaktorns placering i den­
na inverkar på temperaturstegringen i reaktorns lind- 
ni ngar . För hög lindningstemperatur förkortar reaktorns 
livslängd avsevärt.
Tändning av ljuskällan kan ske med eller utan särskild- tänd- 
apparat. För ljusreglering av lysrör används i regel en kombina­
tion av reaktor och särskild glödströmstransformator.
Reaktorns effektförlust påverkar ljusarmaturens driftekonomi.
Reaktorns effektförlust bör mätas med reaktor monterad 
i en armatur samt i fortvarighetstillstånd och vid 
+25°C omgivningstemperatur.
FIG.13. Reflektor för normalglödlampa.





FIG.14. Hur reflektortypen påverkar ljusfördelningen.
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Vid val av reaktor samt tänd- och 
driftsystem bör följande egenska­
per beaktas:
o termisk hållfasthet (isolationsklass, temperaturklass) 
o effektförlust
o dimension och avsedd montering i armaturen 
o livslängd 
o ljudalstringsförmåga
Kondensator är i vissa armaturkopplingar nödvändig för funk- 
tïônën7~Vanligtvis är den endast avsedd för faskompensering. 
Kondensator kan även ingå i filter för radiostörning. Kondensa- 
torn kan väljas med sådan kapacitans att den kompenserar en 
eller fler ljuskällor.
Det förekommer i vissa icke S-märkta armaturkonstruk­
tioner att kondensatorn är felplacerad med följd av 
att dess maximalt tillåtna omgivningstemperatur kan 
överskridas. I sådana fall finns risk för explosion 
och läckning med åtföljande brandrisk. För att undvika 
sådana olägenheter hos täta armaturer kan det vara till 
fördel att använda oljefria kondensatorer.
I täta armaturer bör inte användas kondensatorer med 
tillåten drifttemperatur < 90°C.
Vid val av kondensator bör följande 
egenskaper beaktas:
o tålighet mot höga temperaturer (temperaturklass) 
o placering i armaturen (dess närhet till värmekällan) 
o typ av isoleringsmaterial.
Lamphållare för olika sockeltyper tillverkas av varierande 
material och konstruktioner. Lamphållarens material, utförande, 
temperaturklass och eventuella kylanordningar är faktorer som är 
av betydelse från bl a underhållssynpunkt.
Hållarnas montering i armaturen och anordningar av­
sedda för att uppta de axiella rör- och monterings- 
toleranserna har betydelse för driftsäkerheten.
Till lamphållare hör även ev stöd för mekanisk fixering av ljus­
källan som stöd för U-rör och cirkelrör, t ex fjädrande rörstöd 
av plast för U-rör och snäppbygel av ståltråd för cirkelrör.
Vid val av lamphållare bör följande 
egenskaper beaktas:
o material och ytbehandling enligt 2.1 
o förmåga att uppta toleranser
o konstruktionens stabilitet med avseende pa montering, drift 
och underhåll
o förmåga att förhindra ljuskällans vibration 
o termisk hållfasthet (temperaturklass).
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An.slij;tnirig_i_int erna_;Led;riiriga;r _mm
För anslutning till den fasta elektriska installationen kan 
armaturen vara försedd med olika anordningar som anslutnings- 
klämmor, lamp- eller stickpropp, ledningsändar, apparatintag o.d.
För att åstadkomma skydd mot mekanisk och termisk åverkan för­
läggs interna ledningar ofta under en plåtprofil eller dras in 
i plastslang. Sådana anordningar erfordras itland för anslut- 
ningsledningar som förs in i armaturen.
Okapslade komponenter, oskyddade och slarvigt förlagda ledningar 
kan skämma armaturens utseende och i vissa fall även ge upphov 
till färgskiftningar i bländskydd.
För bedömning av armaturens och installationens ömse­
sidiga anpassning erfordras kännedom om:
o anslutningssätt
o kopplingsklämmors placering och kapacitet 
o införingsöppningars storlek och läge 
o interna ledningsdragningars utförande 
o möjligheter till överkoppling.
För anslutning av ventilerad armatur till luftbehand- 
lingsanläggning erfordras uppgifter om stosars antal, 
storlek och läge.
2.3 Mått. Vikt
Armaturer monteras dikt mot eller hängande från ett underlag.
De kan också vara infällda i en byggnadsdel. För det senare 
monteringssättet räknas inte endast platsbehov för armaturens 
s k hålmått, längd och bredd alternativt diameter inklusive 
toleranser. Dit hör även höjdmått inklusive eventuell yttre 
kopplingsdosa, don för distanshållning eller erforderlig distans 
till brännbar byggnadsdel.
En del armaturtyper är försedda med distansanordningar 
på ovansidan, vanligtvis 5 mm höjd för att åstadkomma 
föreskrivet avstånd mellan armaturdel och monterings- 
underlag, enligt KFS i960 paragraf 40c, skydd mot skad­
lig uppvärmning i omgivningen.
För uppsättnings- och monteringsarbete är antalet fästhål, deras 
inbördes avstånd och storlek avgörande. För väggarmatur är för­
utom det totala utsprånget från vägg även väggfästets storlek av 
intresse.
Vid uppsättning av armatur baseras prissättningen på vikten och 
antalet fästpunkter på den armaturdel som skall fastsättas mot 
underlaget samt på tillkommande lösa armaturdetalj ers vikt och 
fastsättningssätt /9/-
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2. U Ljustekniska egenskaper
Ljusfördelning
Ljusfördelningen är en ljusteknisk egenskap hos armaturen. En 
armaturs ljusfördelning påverkas av ljuskällan, reflektorn och 
hländskyddet. Ljusfördelningen har en avgörande betydelse för 
den slutliga ljusmiljön varför vid valet av armatur måste denna 
egenskap noggrant beaktas.
En armaturs ljusfördelning kan beskrivas enligt olika metoder. 
Metod_2j__verbalt_enligt_CIEj_s_klassificering (FIG. l6):
o direkt
o övervägande direkt 
o diffus 
o likafördelande 
o övervägande indirekt och 
o indirekt
^ËLo2_2i_ÇË2_hiâlp_av_BZpklasser (FIG. IT):
De olika BZ-klasserna omfattar ett brett register av ljusfördel­
ningar, från de mest smalstrålande (BZ1) till de mest bredstrål­
ande (BZ10). Se även Belysningsplanering med BZ-metoden /5/-
M§i°§_3lJ5§U_hlä]j)_ay;_olika_koordinat system (FIG. 18):
Ljusets fördelning i olika riktningar är avgörande vid projek­
tering och vid jämförelser mellan olika armaturers prestanda. 
Redovisning sker i allmänhet i polärkoordinater i cd/klm.
Vid projektering erfordras ibland också uppgift om ljusflödets 
fördelning uppåt och nedåt i l samt nedåtriktat ljusflöde per klm.
Avskärmningsvinkeln hos raster- och lamellbländskydd ger mått på 
hur ljuskällan är avskärmad (FIG. 19 och 20). Uppgift om bländ- 
skyddets eller reflektorns geometriska avskärmningsvinkel kan 
behövas vid projektering. Ljusfördelningskurvan talar inte om 
















o reflektorns förmåga att rikta och reflektera ljuset 
o ljuskällans placering i reflektorn
o blandskyddets förmåga att reflektera, rikta och diffusera 
ljuset
o ljuskällans typ, effekt och storlek.
BZ BZ
BZ 1 It • cos4 a BZ 3 Is • cos2 a
BZ 2 t • cos3 a BZ 4 i 1,514 • cos a
BZ 5 Is • cos a 
BZ 6 U • (1 +2 cos a)
BZ 7 t • (2—cos a) 
BZ 8 Is ■ Konstant
BZ 9 Is • (1 +sin a) 
BZ 10 I10 - sin a
FIG.17. Ljusfördelningskiasser BZ.
Ljusfördelningskurvor
FIG.18. Polärdiagram, rätvinkliga koordinater.
Medelluminanskurva
)* 75* 70* 65*
FIG.19. Avskärmningsvinkeln för 
raster.




Armaturens verkningsgrad är förhållandet mellan av armaturen av­
givet ljusflöde och ljuskällans nominella ljusflöde. Armatur­
verkningsgraden varierar heroende på bl a armaturens material­
egenskaper, konstruktion och ljusfördelning. Armaturens verk­
ningsgrad uppmäts vid +25°C omgivningstemperatur i fortvarig- 
hetstillstånd och med inbrända ljuskällor. Vid beräkning av 
armaturens verkningsgrad för andra omgivningstemperaturer än 
+25°C och andra monteringssätt än horisontalt läge används 
korrektionsfaktorer.
Armatur med fritt ljusutsläpp har högre verkningsgrad 
än en armatur med smalstrålande ljusfördelning.
Armaturer kan endast delvis värderas efter armatur­
verkningsgraden då denna varierar inom olika ljusför- 
delningsgrupper. Verkningsgraden bör ställas i relation 
till armaturens ljusfördelning och avbländning.
Armaturverkningsgraden påverkas av:
o armaturlådans material och utformning 
o armaturkonstruktionen avseende ljusöppningens storlek 
o reflektorns material och ytbehandling avseende reflexions- 
f örmågan
o reflektorns konstruktion avseende dess förmåga att rikta 
ljuset
o ljuskällors antal och placering.
?i^5ktfÖrbrukning_-_Effektfördelning
Ljuskällorna omvandlar större delen av den elektriska effekten 
till värme och en mindre del till ljus /2/, /7/. Den del av den 
totalt tillförda effekten som omvandlas till ljus är 5_ö % för 
glödlampor och 15~20 % för lysrör (FIG. 2l). Även ljusstrålning­
en omvandlas till värme när den absorberas av omgivningen. Vid 














FIG.21. Effektfördelningen i glödlampa och lysrör.
Fördelningen av effekten i synlig och osynlig infraröd eller 
ultraviolett strålning, värmeledning och konvektion varierar 
mellan olika ljuskällor. För t ex en 100 W glödlampa kan infra- 
rödstrålningen utgöra 72 % och för ett 4o W lysrör 33% av den 
tillförda effekten.
För beräkning av installerad belysningseffekt är armaturens to­
tala effektförbrukning av intresse. Den totala effekten för 
armaturer med urladdningslampor är lampeffekten och driftdonens 
förlusteffekt.
Effektförbrukningen mäts vid +25°C omgivningstemperatur och i 
fortvarighetstillstånd med inbrända lampor och redovisas i W som 
ett genomsnittsvärde ur en större produktion. Urladdningslampor 
mäts vid 220 V spänning och vissa typer även vid 380 V.
Armaturens effektfaktor och startström är uppgifter av betydelse 
för dimensionering av gruppledningar mm och redovisas i form av 
ett medelvärde per armatur för en given lampbestyckning. Även 
uppgift om kondensatorns märkkapacitans är av intresse.
Effektfördelningen är andelar effekt i W uppåt och nedåt (FIG. 
22). Fördelningen påverkas av ljusarmaturens konstruktion, mon- 




o ljuskällans typ och dess effekt, se kap. 5 Ljuskällor 
o ljuskällans ljusutbyte 
o armaturverkningsgrad
o effektförlust i driftdon (t ex reaktor)
o driftförhållande avseende omgivningstemperatur och nedsmuts­
ning .
FIG.22. Effektfördelning, olika 
bländskydd.
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Den effekt som tillförs ljusarmaturer omvandlas - som tidigare 
nämnts - till större delen till värme. Denna värmeutveckling kan 
vid större belysningseffekter bli betydande. De faktorer som i 
första hand påverkas är ljuskällans ljusflöde och ljusutbyte vid 
lysrör, men även rummets (lokalens) lufttemperatur (klimat).
I lokaler där värmetillskottet inte kan tillgodogöras för upp­
värmning eller ventileras bort med befintligt ventilationssystem, 
måste särskilda åtgärder vidtas.
Värmeutvecklingen påverkas vanli­
gen av flera faktorer såsom:
o ljuskällans effekt, W 
o belysningseffekt per rumsyta, W/mI 2
o armaturens material, konstruktion och storlek 
o armaturens monteringssätt 
o ev värmebortförande åtgärder
Vid användning inomhus och i icke ventilerade armaturer får lys­
röret praktiskt taget alltid högre temperatur än vad som svarar 
mot ljusflödesmaximum. Det maximala ljusflödet uppnås för de 
vanligaste lysrörtyperna vid ca +25°C, vilket innebär en lägsta 
yttemperatur av ca +4o°C (FIG. 23). Armaturens utförande, om den 
är helt tät eller har springor för självventilation, har stor 
betydelse för ljusflödet.
I armaturkonstruktioner där t ex frånluften passerar
genom armaturen, åstadkoms en kylande effekt som ger 
bättre driftförhållanden för lysrör och driftdon i och 




1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1
0 4 20 40 60 80 C
Yttemp. vid kallaste punkten
i----- 1-- 1-- 1------1-- 1-- !-- 1-- 1—
—20 0 4 20 40 60 C
Omgfvn. temp vid stillastående luft
O O Ö\
tilluft genom takspridare, 
frånluft genom icke kanal- 
ansluten armatur
O O Û
tilluft genom takspridare, 
frånluft genom kanalanslu- 
ten armatur
till- och frånluft genom 
kanalansluten armatur
FIG.23. Ljusflöde som funktion av 
temperaturen.
FIG.24. Ventilerade armaturer, 
olika system.
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I rum där den totala värmebelastningen är hög kan man tekniskt 
lösa värmeproblemet genom att integrera belysning och ventila­
tion. Det förutsätter att någon form av luftbehandlingsanlägg- 
ning finns.
I sådana fall sammankopplas belysningsanläggningen konstruktivt 
med luftbehandlingsanläggningen, varvid man vanligtvis för från- 
luften genom armaturerna. Det förekommer även att tilluften 
transporteras via armaturerna (FIG.2U).
Luftens kylande effekt ger bättre driftförhållanden för ljus­
källan och därmed ökat ljusflöde. Bättre driftförhållanden i 
armaturen påverkar också i positiv riktning livslängden på 
komponenter som t ex reaktorn.
De kurvor över bortförd värme som redovisas i fabrikantkataloger 
anger oftast endast hur många procent som icke direkt tillföres 
lokalen. Den verkliga värmebelastningen påverkas även av strål­
ningen åter till lokalen från tak och ventilationskanaler, upp­
värmningen av bjälklag mm.
Frihängande takarmaturer kan försed med lämpligt anordnade öpp­
ningar och därmed möjliggörs en viss självventilation genom 
armaturen.
Man bör observera att vid användning av ventilerade 
armaturer för t ex frånluft tillsammans med icke venti­
lerade armaturer i samma rum kan färgdifferenser hos 
lysrören uppstå på grund av temperaturdifferensen i de 
olika armaturerna.
Fördelar med ventilerade ljusarmaturer är:
o minskad värmeöverföring till lokalen 
o ev minskat behov av till- och frånluftsflöde 
o ökat ljusflöde 
o ökad armaturverkningsgrad
o ökad bibehållningsfaktor p g a mindre nedsmutsning i arma­
turen.
o ev. ökade kostnader 
Nackdelar :
o minskad flexibilitet 
o ökad ljudöverföring
0 ökat tryckfall i ventilationsanläggningen
2.6 Ljudtekniska egenskaper
1 armaturer för urladdningslampor kan störande ljud uppstå. Det­
ta orsakas av för dessa ljuskällor erforderliga förkopplingsdon 
(reaktor eller läckfältstransformator). Det ljud som kan uppstå 
härrör sig från vibrationer i de tätt sammanpressade tunna 
plåtarna som finns i reaktorns kärna. Armaturlådan kan verka som
en resonanslåda "beroende på hur den är utformad och. hur reaktorn 
är monterad i densamma. Det underlag mot vilket armaturen är 
monterad kan också inverka på ljudnivån. Man bör beakta att 
störande ljud från flera armaturer överlagras. Det är således 
flera faktorer än endast reaktorns egen ljudnivå som påverkar 
ljudnivån i den färdiga anläggningen. (För närvarande saknas 
provningsmetod för mätning av ljudalstring hos ljusarmaturer.)
Vid transport av luft igenom en ventilerad armatur, liksom i 
luftdon och ventilationskanaler kan störande ljud och buller 
uppstå.
2.7 Beständighet
Ljusarmaturers beständighet påverkas huvudsakligen av:
o temperaturförhållandena kring ljuskällan 
o nedsmutsningseffekten 
o omgivande luftens korrosivitet
o mekaniska påfrestningar på material och ytbehandling.
Temperaturförhållandena måste ovillkorligen beaktas och tas hän­
syn till. Isättning av större lampeffekt än vad en glödlamps- 
armatur maximalt är avsedd för kan orsaka överhettning och ned­
brytning av material och ingående komponenter. För provnings- 
pliktig armatur krävs att armaturen är försedd med tydlig märk­
ning av maximalt tillåten lampeffekt.
Vid val av armatur avsedd för användning i lokaler med högre 
temperatur än +35°C bör leverantören rådfrågas. Armaturer är 
vanligen inte konstruerade för användning i sådana fall.
För hög drifttemperatur kan orsaka för hög temperaturstegring i 
reaktorlindningar varvid reaktorns livslängd avsevärt förkortas.
Omgivningstemperaturen påverkar, som tidigare nämnts, förutom 
armaturens och dess komponenters mekaniska hållfasthet och ut­
seende även lysrörets ljusutbyte.
För höga rumstemperaturer och i täta armaturer kan speciella 
lysrör s k amalgamlysrör användas, vilka har sitt maximala ljus­
flöde vid högre omgivningstemperatur än "standardlysrören". För 
låga rumstemperaturer finns speciella lysrör som fungerar med 
lägre gastryck för att underlätta tändningen. Vissa typer av 
lysrörsarmaturer kan förses med speciella driftdon så att de kan 
ljusregleras. Vanligtvis används i armaturen en kombination av 
en vanlig reaktor och en glödströmstransformator.
Nedsmutsningseffekten bör tas hänsyn till vid val av armaturtyp. 
Omgivningens förmåga att under normala driftsförhållanden åstad­
komma damm- och smutsbeläggning på såväl ljuskällor som armatur­
ytor är en faktor som bör beaktas vid projektering. Nedsmuts­
ningen (anläggningens bibehållningsfaktor) påverkar armaturens 
ljustekniska funktioner, effektförbrukning samt dess estetiska 
utseende. Material, ytbehandling och armaturkonstruktion bör där­
för väljas med hänsyn till bibehållningsfaktorn.
Olika armaturkonstruktioner kräver olika underhåll och rengöring. 
Leverantören hör lämna upplysningar om lämpliga instruktioner 
med avseende på rengöring och underhåll.
Bländskydd och reflektorer blir ofta starkt nedsmutsade om dessa 
monteras innan grovstädningen gjorts i en nybyggnad.
För anläggningar inomhus beräknas att belysningsstyrkan 
i normalfall sjunker med 20% på grund av nedsmutsningen. 
Härtill kommer också minskning av ljuskällans ljusflödeA/, A/.
I speciellt smutsiga lokaler behöver man räkna med en 
avsevärd sänkning av belysningsstyrkan (ibland mer än 
50%). Givetvis påverkar rengöringsintervallens längd 
slutresultatet. Döt förekommer speciella armaturkon­
struktioner där hänsyn har tagits till att dessa skall 
motverka nedsmutsningen.
Omgivande luftens korrosivitet påverkar ljusarmaturers beständig­
het. I korrosiv atmosfär och där armatur med skyddsformsbeteck- 
ningen K erfordras, ger ofta utförandet rostskyddsbehandlad och 
lackerad stålplåt ett otillräckligt skydd (skyddsbeteckningen K 
är avsedd för armaturer använda i djurstallar). Armatur i annat 
material med större korrosionsbeständighet är att föredra.
Mekaniska 2§frestningar_pa_material_och_ytbehandling kan uppstå 
under transport samt vid montering och skötsel av armaturer.
Krav bör därför ställas på mekanisk stabilitet och ytbehand­
lingens motståndsförmåga.
Egenskaper som är av intresse för att bedöma armaturernas och 
komponenternas motståndsförmåga t ex mot verkan av sådan ovarsam 
behandling som armaturen kan bli utsatt för vid normal använd­
ning är :
o motståndsförmåga mot slag och stötar 
o motståndsförmåga mot repning 
o vidhäftningsförmåga hos ytbehandlingen.
Yttre skydd för spänningsförande delar skall kunna uthärda de 
utifrån verkande normala mekaniska påkänningarna.
Ytbehandlingens vidhäftningsförmåga beror dels på underlagets 
förbehandling, dels på ytbehandlingens egenskaper och dess tjock­
lek. Armaturens ytbehandling kan utsättas för påfrestningar i 
samband med rengöring, varför vidhäftningens beständighet är av 
betydelse.
Beständigheten påverkas av materi­
alets, ytbehandlingens och konstruk­
tionens förmåga:
o att tåla de temperaturförhållanden som uppträder vid lång­
varig normal användning 
o att motstå omgivningens nedsmutsningseffekt 
o att motstå korrosionsangrepp 
o att motstå mekaniska påkänningar.
2. Montering
Ljusarmaturer tillverkas för olika monteringssätt med hänsyn 
till byggnadskonstruktioner, användningsområden och eventuella 
behov av flexibilitet.
Några vanliga monteringssätt (FIG. 25 och 26) är: 
o ytmontering (dikt tak eller vägg)
o hängande montering (i pendel, i ledning, på lina o d) 
o infälld montering (i ursparing eller i undertakskonstruktion) 
o montering på stolpe eller rörarm
o montering av flyttbara armaturer som t ex bord-, golv- och 
sladdlampor liksom armaturer avsedda för montering på s k 
kontaktskena.
Vid montering och uppsättning av ljusarmaturer bör beaktas att 
aluminiumreflektorer liksom aluminiumbelagda spegelraster kan 
vara känsliga för fingeravtryck.
Vid montering av armatur mot poröst byggmaterial kan armaturens 




FIG.25. Olika monteringssätt. a ytmontering
b hängande i pendelrör 
c monterad på rörarm 
d hängande på bärlina
FIG.26. Infälld montering.
och det i säkerhetsföreskrifterna föreskrivna avståndet mellan 
armaturhölje och brännbart underlag inte uppfylls.
Placering av utvändigt monterade armaturer nära tilluftsdon kan 
förändra luftfördelningen. Vid lysrörsarmaturer kan dessutom 
ljusfärgen förändras på grund av temperaturförändringen.
Lysrörsarmaturer avsedda för ljusreglering med otillfredsställan 
de märkning av ledare och kopplingsplint försvårar inkoppling 
med de övriga installationerna.
Vid placering av armaturer bör hänsyn tas till undertak, ventila 
tionskanaler, ventilationsdon mm.
Monteringsinstruktioner erfordras för vissa bländskydd som inte 
är fast monterade i ram och för industriarmaturer samt för tak- 
infällda armaturer. För armaturtyper som t ex har asymmetrisk 
ljusfördelning bör framgå hur armaturen skall riktas. I vissa 
fall erfordras också anvisningar för isättning av ljuskällor. 
Enligt SEMKO måste monteringsanvisning medfölja vissa slag av 
pr ovning s pliktig armatur.
2.9 Underhåll
Målsättningen vid projektering av en ändamålsenlig belysnings- 
anläggning är att åstadkomma ett lämpligt belysningsklimat. För 
att anläggningens funktion under en längre tid skall kunna vara 
tillfredsställande fordras att underhållsfrågorna beaktas redan 
vid planeringen. Anledningen är att underhållet påverkar såväl 
de belysningstekniska som de ekonomiska förhållandena hos en be~ 
lysningsanläggning.
Underhåll av belysningsanlägg- 
ningen påverkar bl. a. :
o belysningsstyrkan 
o ljusflödet
o armaturens reflexionsförmåga 




o nedgång i ljusflöden p g a ljuskällornas åldring se kap. 5 
o slocknade ljuskällor 
o nedsmutsning av ljuskällor 
o nedsmutsning av ljusarmaturer 
o nedsmutsning av lokalens ytor.
Nedsmutsning_av_lsiuskällor påverkar ljusflödet och därmed även 
ljusutbytet. Ljusflödets minskning på grund av ansamling av damm 
och smuts varierar för olika typer av ljuskällor och beror också 
på armaturernas konstruktion.
Nedsmutsning_av_lsjusarmaturer
Ljusflödets minskning hos armaturer beror på den smuts som sam­
las på de för ljusreflexionen viktiga ytorna som reflektor och
bländskydd. Även ljusfördelningen kan påverkas. Ljusflödets 
minskning beror på:
o ljusarmaturens material och ytbehandling 
o dess konstruktion 
o dess ventilation 
o dess dammtäthet 
o dess montering
o på dammhalten i den aktuella lokalen (FIG. 27)
Armaturens själwentilation har också stor betydelse för ned- 
smut s nings effekt en.
Nedsmutsning_av_lokalens_ytor
Smuts och damm på väggar, tak och golv försämrar reflektionsför- 
mågan vilket bidrar till ljusförluster. Experimentella undersök­
ningar har visat att väggytor samlar ett smutslager som är unge­
fär hälften så tjockt som den på golvet och dubbelt så tjockt 
som den på taket. Golvet, som samlar mest damm och smuts görs 
vanligtvis rent relativt regelbundet, varför den reflekterande 
ljuskomponenten från golvet till väggar och tak brukar bibehållas 
relativt väl.
Ljusnedgången, eller anläggningens bibehållning, måste bedömas 
från fall till fall där hänsyn skall tas till de aktuella drift­
förhållandena och till vilka rengöringsintervall som skall komma 
ifråga. Armaturens ljusfördelning spelar också en viss roll. För 
en armatur med direktverkände ljusfördelning inverkar icke vägg­
ytornas reflexionsförmåga så mycket som för t ex en armatur med 
likafördelande ljusfördelning.
Från ekonomisk synpunkt är det fel att tillåta för 
kraftig nedsmutsning av anläggningen eftersom energi­
kostnader utgör den dominerande faktorn i den totala
månader
FIG.27. Ljusflödets minskning p.g.a. smuts och damm.
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kostnaden. Att kompensera för ljusnedgång genom att 
överdimensionera anläggningen är en olämplig lösning.
Det förnuftigaste är att underhålla anläggningen och 
anpassa rengörningsperioderna efter rådande driftför­
hållanden .
§!l_§2l§gi2i2gs_bibehållningsfaktor kan uttryckas som förhållandet 
mellan den helysningsnivå anläggningen ger i drifttillstånd, 
p g a förväntad nedgång genom ljusflödets minskning av damm och 
smuts, och belysningsnivån från samma anläggning när den är ny 
och ren.
Exempel på bibehållningsfaktorns ungefärliga storlek för två 
olika miljöer. (Avser ljusnedgång p g a nedsmutsning av armatur, 
ljuskälla, rumsytor. Ljusflödets minskning p g a slocknade ljus­
källor och åldring är inte medtagna).
Typ av lokal Armatur med reflektor öppen 
nedåt ej ventilerad
Relativt ren fabrikslokal 
i stadsområde 0,75
Gjuteri/stålverk i smutsigt 
industriområde 0,50
Byte av ljuskällor
Byte av ljuskällor kan ske som punktbyte, där ljuskällorna byts 
individuellt vartefter de slocknar, eller som gruppbyte, varvid 
samtliga ljuskällor i installationen byts vid samma tidpunkt. 
Hittills har man ansett det vara ekonomiskt att utföra grupp­
bytet av lysrör vid 80% av livslängden, då ca 20% av ljuskällor­
na slocknat. Då gruppbytet genomförs sparas 10% av de bästa av 
de utbytta ljuskällorna som sedan används för punktbyten av de 
enstaka ljuskällor som faller ur redan efter de första hundra 
timmarna.
Rengöring_av_armaturer
Rengöringsintervallet bestämmes med hänsyn till armaturens kon­
struktion och monteringssätt samt dammhalten i den aktuella 
lokalen (FIG. 28).
Följande förenklade formel kan användas för att beräkna ett 
ekonomiskt rengörningsintervall (se även FIG. 29):
T= är
där D är ljusflödets årliga minskning
C är förhållandet mellan kostnaden för underhåll och den 
totala belysningskostnaden per år (exklusive rengöring).
Vid rengöring av armaturer är det också viktigt att lämpliga 







Ljusarmaturens konstruktion och typ av blandskydd, dess 
monteringshöjd och åtkomlighet är faktorer som påverkar 
kostnader för underhåll. Armatur med komplicerad kon­
struktion försvårar underhållsarbetet.
Nyttigt I jus %
FIG.28. Ljusnedgång p.g.a. smuts på 
väggytor och armaturer samt ljus­
källans flödesminskning.
Y//\ Ljusförluster genom nedsmutsning av rumsytor
j\\j] Ljusförluster genom ljuskällornas åldrande
Ljusförluster genom nedsmutsning av ljuskällor 
och ljusarmaturer
© Rengöring av ljuskällor och armaturer 
Byte av ljuskällor










FIG.29. Ekonomiskt rengörningsintervall 




o ljusmätning före agerande (mätprotokoll) 
o demontering av armatur 
o rengöring av armaturstomme 
o kontaktökande behandling av lamphållare
o inspektion av armaturens elektriska komponenter mm (ev ut­
byten)
o anteckning av ev tekniska avvikelser (ev reparationer) 
o rengöring av bländskydd och reflektor, antistatbehandling av 
plastbländskydd
o gruppbyte av ljuskällor och tändare
o märkning av ljuskällor vilka skall sparas för att användas 
vid kommande punktbyten 
o montering av armaturen 
o ljusmätning (mätprotokoll)
o resultatredovisning, rapportering av ev tekniska fel.
Förutsättningar för utbytbarhet är att de olika delarna 
är fästade så att de kan borttas utan att fästanord­
ningen behöver förstöras. I vissa fall kan det dock 
vara billigare att byta hela armaturen än att byta en­
skild komponent.
Från lampbytessynpunkt är det viktigt att ett bländ­
skydd är lätt att ta ur och sätta i. Vissa armaturtyper 
har bländskydd som hänger kvar vid lampbyte. Ofta är 
dessa bländskydd insatta i en ram som kan fällas undan 
utan att verktyg behöver användas.
Olika typer av stickpropps- och jackanslutningar möj­
liggör byte av armaturdelar under drift utan att nät­
anslutningen behöver bytas. I vissa fall tillåter dock 




Vid armaturens konstruktion och användning skall hänsyn tas till 
att fara för person och egendom inte uppstår och att avsedd funk­
tion kan säkerställas.
Bestämmelser gällande januari 197*+:
1. Kommerskollegii säkerhetsföreskrifter KFS i960 nr 8 kap. II 
anger krav på armaturen, dels allmänt, dels för dess använd­
ning i olika lokaler.
2. Svenska Elektriska Materielkontrollanstaltens (SEMKO) prov- 
ningstestämmelser 21—1961 ”* ) med Ersättning för Del II B 
jämte Ändring III och 125-1965 specificerar närmare arma­
turens utförande och provning.
3. Svenska Elektrotekniska Normer SEN 2121 beskriver olika ut­
föranden med hänsyn till skydd mot beröring och vatten.
4. Svenska Elverksföreningens bestämmelser om utförande av låg- 
spänningsanläggningar (1971 ) •
Enligt KFS i960 nr 7» 19^1 nr 5 och 1969 nr 3 skall vissa ljus­
armaturer, för att få användas, saluföras eller försäljas, vara 
kontrollerade och godkända av SEMKO. Största delen av dessa 
armaturer hänför sig till grupperna 1) handlampor, 2) annan 
flyttbar ljusarmatur än handlampor t ex golvlampor, bordslampor, 
vägglampor, arbetslampor, 3) glödlampsarmaturer för infällning,
4) lysrörsarmaturer med annan utföringsform än normalutförande 
(t ex droppskyddat, strilsäkert, striltätt eller damm- och 
vattentätt utförande), 5) lysrörsarmatur för "genomventilation". 
De ovannämnda armaturerna är s k provningspliktiga armaturer.
Från 1975~01—01 gäller provningsplikten samtliga lysrörsarma­
turer .
Icke provningspliktiga armaturer är för närvarande bl a lysrörs­
armaturer av normalutförande samt tak- och fasta väggarmaturer. 
Även om en armatur inte är provningspliktig skall dock ingående 
komponenter vara godkända av SEMKO.
Med avseende på skyddet mot personfara genom elektrisk ström in­
delas enligt SEMKO 21—1961 0 och 125_19Ö5 armaturer i olika 
klasser.
Armaturklasser
Klass 0: Armatur med enbart driftisolering och utan anordning
för skydd s j ordning.
Klass 01: Armatur med minst driftisolering och försedd med an­
ordning för skyddsjordning men med fast sladd utan 
jordledare och stickpropp utan jorddon.
Gäller under en övergångstid. Nya bestämmelser SEMKO 130-1974.
Klass I: Armatur med minst driftisolering och med anordning
för skyddsjordning.
Klass II: Armatur med fullständig dubbel isolering eller för­
stärkt isolering och utan anordning för skyddsjord- 
ning.
Klass III: Armatur konstruerad för anslutning till klenspänning 
och som varken har inre eller yttre kretsar som matas 
med annan spänning än klenspänning.
Lysrörsarmaturens utförande med avseende på skydd mot beröring 
och inträngande av vatten betecknas enligt SEN 2121. Vid sam­
nordiska provningar skall dock, enligt ett tillägg till SEMKO 
21-1961 1 ), de internationella symbolerna användas. För glöd- 
lampsarmaturer gäller de internationella symbolerna enligt CEE 
(The International Commission on Rules for the Approval of 
Electrical Equipment). Se tabell nedan. (Internationellt pågår 
för närvarande arbete med att ersätta de nuvarande skyddsformer- 
na med ett nytt system).
Tabell. Skyddsformers beteckning enligt SEN 2121 och CEE.
Utförande Beteckning enl Symbol enl
















S(4)4 S4( 4 ) A A
S(5)5 S5(5) i i
( ) anger att symbolen inte gäller denna del av skyddsformen.
Tilläggsbeteckning T avser armatur med begränsad yttemperatur. 
K avser armatur för djurstallar. (Arbete pågår för närvarande 
med att komplettera provningsmetoder för bestämning av korro- 
sionsskydd).
1) Gäller under en övergångstid. Nya bestämmelser SEMKO 130-1974.
k BEDÖMNING AV LJUSARMATURER FRÄN 
BELYSNINGSTEKNISKA OCH EKONOMISKA SYNPUNKTER
I följande presenteras en sammanställning över egenskaper av­
görande vid val av ljusarmaturer. I sammanställningen har järn 
förelser gjorts mellan fem avvikande typer av armaturer.
Siffrorna i sammanställningen är endast avsedda att visa ten­
densen och tillvägagångssättet vid armaturjämförelser. I prak 
tiken görs även andra värderingar, som t ex armaturens anpass 
barhet till byggkonstruktion och elinstallation liksom även 
armaturens utseende.
Jämförelsen baseras på följande förutsättningar:
Synuppgift: kontorsarbete




Belysningsstyrka (min): 500 lux
Bländtal (max): 19
Typ av belysning: allmänbelysning
Armatur: 3x40 W lysrör, skyddsform S 20
Montering: dikt tak
Ljuskällans typ, effekt, ljusflöde: lysrör, 40 W, 3000 lumen 
Utnyttjningstid/år: 2200 timmar 
Bytesintervall för lysrör: 2 år 
Räntefot/avskrivningstid : J ,5%/10 år
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER EGENSKAPER
Typ av armatur I II III IV
oS> f-o—o- -Oj /oiioilo\ /5VÖVÖ-.___1 UHÉJHHàJHHÜ httf.mrtrmttflr1
Reflektor - - eloxerad
ren-alumi-
nium
Bländskydd - kåpa av tvärlamell s.k. spe-
opalplast av profi- gelraster
lerad alum .
Ljusfördelning
BZ-klass 6 5 2 1
Ljusfördelning 
upp/ned i % 36/64 16/84 0/100 6/94
Nedåtriktat ljus
flöde i lumen 4860 3730 4680 2890
Lysande yta cm2 1770 3510 4714 3862
Armaturverk­
ningsgrad % 84 49 47 34
Erforderligt an­





W/m2 rumsyta 17 29 23 35
Total effekt i W 1730 2880 2300 3460
Armaturkostnad 




ränta kr/år 193 430 532 723
Lampkostnad
kr/år 48 80 64 96
Energikostnad
kr/år 385 650 515 780
Underhållskostnad 
inkl byte och ren-
göring kr/år 100 240 195 310
Total årskostnad 
kr/år 726 1400 1306 1909
L = synriktning parallell med armaturernas längdriktning 
































I Denna armatur är inte lämpad för ifrågavarande 
synuppgift med hänsyn till blandning. Den är 
medtagen här för jämförelsens skull.
Typen av ljusfördelningen bidrar till dålig rikt- 
ningsverkan hos ljuset samt till ett flackt och 
ointressant rumsintryck.
Hög armaturverkningsgrad och stort nedåtriktat 
ljusflöde i kombination med låg armaturkostnad 
ger lägsta totala årskostnaden.
II Förekomsten av plastkåpan ger något lägre bländ- 
tal än typ I, men uppfyller inte ställda krav på 
bländtal.
Typen av ljusfördelning bidrar till dålig rikt- 
ningsverkan hos ljuset och till ett flackt och 
ointressant rumsintryck.
Måttlig verkningsgrad och relativt litet nedåt­
riktat ljusflöde ger hög total årskostnad.
III Uppfyller ställda krav på bländtal mer än väl. 
Trots hög armaturkostnad uppnås måttlig årskost­
nad beroende på stort nedåtriktat ljusflöde i 
kombination med lämplig ljusfördelning.
IV Ljusfördelning, typ av bländskydd och litet ned­
åtriktat ljusflöde ger lågt bländtal, men stort 
antal armaturer.
Hög armatur- och energikostnad ger högsta års­
kostnaden.
Bländtalet ligger långt under ställda krav och 
armaturen får anses mer lämpad i anläggningar 
där högre krav ställs på bländfrihet.
V Uppfyller ställda krav på bländtal.
Stort nedåtriktat ljusflöde och relativ hög 
armaturverkningsgrad ger litet antal armaturer. 
Detta ger tillsammans med låg armaturkostnad 
näst lägsta årskostnaden, men lägsta årskostna­
den bland de armaturer som uppfyller ställda 
krav.
5 LJUSKÄLLOR
Möjligheterna att uppnå en god ljusmiljö heror i stor utsträck­
ning på ljuskällans egenskaper.
De olika ljuskällorna skiljer sig ifråga om elektriska egenskaper, 
ljusutbyte, färgåtergivningsegenskaper samt form och mått. Man 
kan inte generellt säga att den ena ljuskällan är bättre eller 
sämre än den andra, däremot att en viss ljuskälla lämpar sig 
bättre för vissa belysningsuppgifter än en annan. Eftersom det 
är tekniskt möjligt att samtidigt erhålla högre ljusutbyte och 
längre livslängd vid användning av urladdningslampor än med glöd­
lampor , har urladdningslamporna i allt större omfattning kommit 
i bruk.







Lågtrycksnatriumlampor (gul, natrium) (5-2.4)
Högtrycksnatriumlampor (vit natrium) (5-2.5)-
Ljuskällans egenskaper som påverkar den slutliga ljusmiljön är:
o effektfördelning 
o färgåtergivning 
o form och mått 
o drifttekniska egenskaper 
o livslängd (åldring)
5.1 Glödlampor
Hos glödlampan (FIG. 30) alstras ljuset genom s k temperatur­
strålning. När en wolframtråd uppvärms medelst elektrisk ström 
börjar tråden vid temperaturer över T00°C att glöda. Högre 
temperatur ökar ljusutbytet. För normallampor ligger glödtrådens 
temperatur mellan 2400°C och 2700°C.
FIG.30. Glödlampa
48
Glödlampan fordrar inga förkopplingsapparater för sin drift. Den 
ansluts direkt till nätet och kan drivas på lik- eller växel­
spänning, vid hög eller låg omgivningstemperatur och i allmänhet 
i godtyckligt brinnläge.
Glödlampans ljusutbyte är intimt förknippat med livslängden.
Högt ljusutbyte - kort livslängd och vice versa. För olika an­
vändningsområden dimensioneras därför lamporna med olika livs­
längd. För samma livslängd beror ljusutbytet av effekt, men även 
av märkspänning.
Med livslängd menas i detta sammanhang den brinntid, som nås av 
50% av lamporna i ett stort parti. Stor livslängd nås på bekost­
nad av ljusflödet och ett högt ljusflöde fås till priset av kort 
livslängd. Vanliga glödlampor har något kortare livslängd om de 
nyttjas med sockeln nedåt än deras brinnläge är med sockeln upp­
åt .
Genom förångning av wolfram från glödtråden blir den tunnare och 
upptar mindre effekt. Härigenom minskar ljusflödet. Wolfram­
metallen avsätter sig på kolven, vilken därigenom svärtas. För 
normallampan har ljusflödet efter 1000 h gått ned till ca 87% av 
begynnelseflödet.
I halogenglödlampan återförs genom halogenernas medverkan wolfram 
till glödtråden. Ljusminskningen hos dessa lampor är därför en­
dast några procent vid uppnådda 2000 h.
Beroende på armaturutformning och användningsområde fö­
rekommer en mängd olika kolvdimensioner och former. Hos 
normallamporna är sockeln kittad till kolven. Vid lång­
varig överhettning kan kittet släppa sitt grepp. Tempe­
raturstegringen på sockeln bör inte överstiga 180 C. 
Härvidlag är armaturens konstruktion av betydelse.
5.2 Urladdningslampor
Vid denna grupp av ljuskällor sker ljusalstringen i en gas genom 
s k luminescensstrålning. Till skillnad mot glödlampan, som har 
kontinuerligt spektrum, erhålles vid luminescensstrålning linje- 
och bandspektrum.
En elektrisk urladdning fordrar ett strömbegränsande organ som 
för de flesta urladdningslampor är en reaktor.
5.2.I Lysrör
Lysröret (FIG. 31) arbetar med en kvicksilverlågtrycksurladdning 
i mättad kvicksilverånga. För att underlätta tändningen används 
även en s k grundgasfyllning, vanligen argon. Vid den vanligaste 
lysrörskopplingen startas lysröret med hjälp av en glimtändare.
Effektfaktorn för den vanliga tändarekopplingen är låg, 0,5 eller 
lägre. Oftast förekommer därför även en paralle11-kopplad konden- 
sator för faskompensering.
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Lysröret är relativt temperaturkänsligt. Ett Uo W lysrör avger 
maximalt ljusflöde vid en omgivningstemperatur ca +25°C (FIG. 32). 
I slutna armaturer nås ofta temperaturer som medför minskat ljus­
flöde. För sådana driftfall finns lysrör med amalgamtillsats. 
Förutom ett mot högre temperatur förskjutet ljusflödesmaximum 









Lysrörets ljusflöde minskar med ökande brinntid (FIG. 33). Under 
de första hundra timmarna kan ljusnedgången vara så stor som 10%. 
Vid studium av nya belysningsanläggningar bör man komma ihåg 
detta faktum. Katalogvärdena för lysrörens ljusflöde avser värde­
na vid 100 h brinntid.
100%
lysrör
2500 5000 7500 10000 12000 h
brinntid
FIG.33. Ljusflödesminskning som funktion av brinntiden.
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Låg omgivningstemperatur medför inte endast minskat 
ljusflöde utan även tändsvårigheter, t ex vid använd­
ning utomhus. Det finns emellertid s k köldhärdiga lys­
rör, som genom en modifierad grundgåsfyllning uppges 
kunna tända även vid -25°C. För start vid låga tempera­
turer finns speciella tändsystem.
Livslängden för ett lysrör beror i hög grad på tändsystem och 
driftförhållanden.
I stora belysningsanläggningar är det ekonomiskt moti­
verat, p g a ljusflödesminskningen, att efter viss 
brinntid byta även ej slocknade lysrör.
Kostnader för rörbyte vid s k gruppbyte av ett stort 
antal rör blir lägre än vid individuellt byte, s k 
punktbyte.
Sammansättningen av lyspulvret i ett lysrör bestämmer ljusets 
färgåtergivningsegenskaper. Bra färgåtergivningsegenskaper fås 
dock till priset av ett lågt ljusflöde.
Efter ljusfärg kan man indela lysrören i tre huvudgrupper:
o varmvit med jämförd färgtemperatur 2700 - 3000 K
o vit med jämförd färgtemperatur ca 4000 K
o dagsljus med jämförd färgtemperatur 5000- - 7500 K
5.2.2 Kvicksilverlampor
Dessa lampor arbetar med en kvicksilverhögtrycksurladdning och 
består vanligen av en urladdningskammare av kvartsglasrör med en 
aktiverad huvudelektrod i vardera änden (FIG. 3^).
FIG.34. Kvicksilverlampa.
Liksom alla urladdningslampor behöver även kvicksilverlamporna 
ett förkopplingsdon för strömbegränsning och stabilisering av 
urladdningen. Vanligen används en reaktor. Man får med denna 
koppling en effektfaktor på 0,5~0,6 varför kretsen oftast 
parallellkopplas med en kondensator.
Kvicksilverlampan kan användas i godtyckligt brinnläge men vid 
vågrätt läge är ljusflödet något lägre än vid lodrätt. Ljusflödes- 
uppgifter i kataloger avser vanligen lodrätt brinnläge. Omgiv­
ningstemperaturen inverkar mycket litet på ljusflödet, däremot
påverkas tändspänningen. Vid -15°C är tändspänningen 20 V högre 
än vid +5°C. Ljusutbytet ökar med effekten.
För kvicksilverlampan kan man räkna med en teknisk livslängd 
över 12000 h. Lamporna med stor effekt, 700 W och 1000 W, visar 
ett snabbare utfall.
Genom ett framför allt rödfluorescerande lyspulver (Yttrium- 
vanadat) förbättras lampans färgegenskaper. Den lyspulverbelagda 
lampans färgegenskaper får anses fullt tillräckliga inom de om­
råden den mest används, nämligen industri- och vägbelysning.
5.2.3 Metallhalogenlampor
Metallhalogenlampan eller kvicksilverhalogenlampan, som den 
kanske oftare kallas, är en vidareutveckling av kvicksilver­
lampan och den är uppbyggd på liknande sätt. Se även 5.2.2. Bränn 
kammaren innehåller kvicksilver med tillsats av andra metaller i 
form av halogenider. På samma sätt som när det gäller lyspulver 
för lysrör kan man välja tillsatser för att erhålla högt ljus­
flöde, goda färgegenskaper eller en kompromiss däremellan.
Metallhalogenlampan drivs i serie med en strömbegränsande reak­
tor. Halogeniderna gör tändspänningen så hög att en tändapparat, 
som ger 1-4 kV fordras. Den kan för de lägre lampeffekterna ut­
göras av en tändare, liknande lysrörståndare.
För faskompensering används vanligen en parallellkondensator.
Det krävs något större kapacitans än för en kvicksilverlampa med 
samma effekt.
När metallhalogenlampan kopplas ifrån måste den svalna 5—15 min. 
innan den åter kan tändas med pulser på 1-4 kV. Emellertid kan 
man med spänningsstötar på 25~60 kV få en återtändning även i 
varmt tillstånd. För ett klara dessa spänningsstötar utförs 
lampor, avsedda för ögonblicklig återtändning, med en extra an­
slutning i toppen eller tvåsocklade. Minsta erforderliga tänd­
spänningen stiger vid lägre temperatur. Vid -20°C kan erfordras 
20 V högre spänning än vid +5°C.
Färgåtergivningsförmågan är mycket god. Den höga färgtemperaturen 
gör att ljuset kan ge ett kallt intryck, varför särskild upp­
märksamhet bör ägnas åt val av belysningsnivå och färgsättning.
Tillåtet, brinnläge växlar mellan olika fabrikat och effekter. 
Många lampor kan användas i godtyckligt brinnläge.
Livslängden begränsas av ljusflödets nedgång, vilket sker något 
snabbare än för kvicksilverlampan.
Brinnläge och brinntid per tändning påverkar livslängden. Våg­
rätt brinnläge ger någon långsammare ljusnedgång än lodrätt. För 
stora effekter blir livslängden betydligt lägre beroende på hög 
termisk belastning av brännkammaren.
Av betydelse för livslängden är att rätt lampström innehålles.
Vid konstant överspänning i nätet bör särskilda driftdon användas
5.2.4 Lågtrycksnatriumlampor
Lågtrycksnatriumlampan består av en rak eller U-böjd brännkamma­
re, som är omgiven av ett värmeisolerande skyddsrör. Röret är 
belagt med ett värmereflekterande skikt av indiumoxid, varigenom 
ljusutbytet förbättras. Urladdningen försiggår i natriumånga med 
ädelgastillsatser. Natriumångans tryck vid drift är ca 1 Pa.
När lampan är kall uppträder natriumet i fast metallisk form. Ur­
laddningen startar i grundgasen. Uppkörningstiden är 8-15 min. 
Frånkopplas spänningen kan återtändningen ske genast eller med 
någon fördröjning.
Natriumlampan fordrar för tändning en högre spänning än gängse 
nätspänning. Strömbegränsaren är därför vanligen utförd som 
läckfältstransformator med tomgångsspänningen 480 V eller 600 V.
För faskompensering används parallellkondensator, som i relation 
till lampeffekten är större än för kvicksilverlampan.
Lågtrycksnatriumlampan är den lampa som har det högsta ljusut­
bytet, vilket beror på att allt ljus sänds ut vid en våglängd 
nära ögats känslighetsmaximum.
Reaktorförlusterna är för de små lamporna relativt större än för 
andra urladdningslampor. För 35 W-lampan är förlusterna 60%, 
för 180 W-lampan 22%.
Ljusflödet är mycket litet beroende av nätspänningsvariationer 
och av omgivningstemperaturen, den senare p g a att urladdnings- 
röret är väl isolerat genom lampans skyddsrör. Förändringar i 
omgivningstemperatur påverkar ej tändspänningen.
Lampans brinnläge är begränsad; för de större effekterna ± 20° 
från vågrätt. Oriktigt brinnläge leder till störningar i urladd­
ningen och kort livslängd.
Lampans ljusflöde minskar obetydligt med brinntiden.
Lampans ljus är enfärgat gult. Dess spektrum uppvisar nästan 
bara en dubbellinje vid våglängden 589 nm. Färger återges i det­
ta ljus endast med ljusare eller mörkare gultoner, varför lampans 
användning begränsas till områden där färgåtergivningen har 
underordnad betydelse, t ex trafikbelysning.
5.2.5 Högtrycksnatriumlampor
Högtrycksnatriumlampan består av en brännkammare omgiven av en 
glaskolv, som kan vara klar eller pulverbelagd. Brännkammaren, 
som innehåller natrium och kvicksilver samt en ädelgas för att 
underlätta starten, är tillverkad av sintrad aluminiumoxid. 
Trycket vid drift är ca 30 kPa.
Lampan förkopplas med en reaktor och tändningen sker medelst en 
tändapparat, som ger pulser på 3-4 kV. Faskompenseringen kräver 
större kondensator än kvicksilverlampan av motsvarande effekt.
Ljusflödet varierar med nätspänningen.
Efter inkoppling dröjer det 3~5 min. tills fullt ljusflöde nås. 
Lampan återtänder efter bortkoppling eller spänningsbortfall 
först sedan den svalnat, vilket tar 1-3 min.. Lampan finns även 
i ett tvåsocklat utförande, som tillåter ögonblicklig återtänd- 
ning med höga spänningspulser. Brinnläget är godtyckligt.
Om ångtrycket i lampans brännkammare stiger för mycket, 
slocknar lampan. Detta kan inträffa vid för hög omgiv­
ningstemperatur, vid olämplig armaturutformning och vid 
för hög nätspänning.
Högtrycknatriumlampan har något lägre brinnspänning än motsvaran­
de andra urladdningslampor av högtryckstyp och lampströmmen blir 
följaktligen större. Detta orsakar att samma förkopplingsdon 
normalt inte kan användas, även om den nominella lampeffekten är 
densamma. En strävan är dock att göra olika typer av lampor ut­
bytbara .
Exempelvis finns i marknaden en lampa på 360 W, som är avsedd 
att ersätta kvicksilverlampor på 1+00 W utan ändringar av drift­
don. Denna lampa har inbyggd tändare. Även en lampa på 330 W, 
utan tändare, har framtagits, som skall kunna direkt ersätta en 
400 W kvicksilverlampa. I en existerande kvicksilverlampsanlägg- 
ning kan man sålunda genom ett lampbyte höja ljusflödet ca 30%. 
Förlusteffekten i förkopplingsdonen ligger på 10% av lampeffekten 
en.
Lampan uppvisar ett spektrum med linjer inom hela det synliga om­
rådet, dock med övervikt inom det gul-oranga området.
5*3 • Jämförelsetabell
Tabellsammanställningen över några vanligen använda ljuskällor 
avser i första hand att ge jämförande data.
Det bör observeras att för samma typ av ljuskälla kan tekniska 
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(Ljustekniska definitioner, storheter och enheter).
Ljusenergi
Ljus kan "beskrivas som en synlig elektromagnetisk strålning.
Vårt öga är känsligt_för strålning inom våglängdsområdet 38O-78O 
nanometer (1 nm = 10 9 m). Ögats känslighet varierar inom detta 
område och för dagadapterat öga är känsligheten maximal vid 555 
nm.
Den synliga strålningen ger upphov till såväl ljus- som färgin­
tryck. Inom det synliga området kan strålningen uppdelas i olika 
våglängdsgrupper som var och en representerar en viss färg. I 
gränsområdena övergår strålningen i den kortvågiga delen till 
ultraviolett och i den långvågiga delen till infrarött.
Ljus kan alstras genom temperaturstrålning, som t ex hos glöd­
lampan, eller som luminiscensstrålning, som hos t ex lysröret.
Ljustekniska storheter och enheter
De ljustekniska "begreppen är "baserade på den internationellt 
fastlagda ögonkänslighetskurvan för dagadapterat öga (FIG. 35)*
600 700
Våglängd (nm)
Vj = dagseende 
VJ = nattseende
FIG. 35. Ögats känslighet som funktion 
av våglängden.
Ljusstyrkan är den grundläggande storheten inom "belysningstek­
niken. Enheten är candela (cd) som definieras som ljusstyrkan i 
vinkelrätt riktning från en svart kropp med ytan 1/60 cm2 och 
temperaturen motsvarande platinas stelningspunkt (20k2 K).
Ljusflöde. Den strålningseffekt som utsänds från en ljuskälla 
mäts i watt (W). Vårt synsystem omvärderar denna strålningseffekt 
efter det dagadapterade ögats känslighetskurva och denna "ljus­
effekt" kallar vi ljusflöde med enheten lumen (lm).
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En ljuskälla med ljusstyrkan 1 cd lämnar per rymdvinkelenhet ett 
ljusflöde av 0 = J Idm. Då maximala rymdvinkeln är 4 tt lämnar 
alltså en ljuskälla med ljusstyrkan 1 cd i alla riktningar ljus­
flödet 4 tt lumen.
Belysningsstyrkan är det infallande ljusflödet per m2 av en yta. 
Enheten är en lux (1 lx = 1 lm/m2).
Luminans (ljustäthet). Luminansen är ljusstyrkan per m2 av den 
lysande ytans projektion på ett plan vinkelrätt mot synriktning­
en. Enheten är 1 cd/m2.
Ljusmängd är av ljuskällan utsänt ljusflöde per tidsenhet. En­
heten är lumentimme (lmh).
Ljusuthyte. Ljusutbytet är förhållandet mellan avgivet ljusflöde 
och tillförd elektrisk effekt i watt. Enheten är lm/W.
Tabell över storheter och enheter
Storhet Beteckning Samband Enhet Beteckning
Ljusflöde 4>(F) lumen lm
Ljusstyrka I j _ d£dm candela cd
Belysnings­
styrka E
TP - ME " dA lux lx
Luminans L L = A • cose candela/m2
04O
Ljusmängd Q Q = J"$ • dt lumentimme lmh
Ljusutbyte n $n = ? lumen/watt lm/W
t = tid under vilken ljuset sänds ut 
e = utstrålningsvinkel 
P = elektrisk effekt i W 
A = yta i m2 
oj = rymdvinkel
Med reflexion menas en ytas förmåga att återkasta den strålning 
som infaller mot ytan. Beroende på ytans material och beskaffen­
het kan reflexionen vara direkt eller riktad som vid speglande 
yta eller diffus som vid matt yta. I praktiken är det oftast en 
kombination av dessa båda typer av reflektion och då talar vi om 
blandad reflexion (FIG. 36).
Reflektionsfaktor (p) är förhållandet mellan reflekterat ljus­
flöde och mot ytan infallande ljusflöde.
Transmissionsfaktor (t) är förhållandet mellan genomsläppt ljus­









Absorptionsfaktor (a) är förhållandet mellan absorberat ljus­
flöde och mot ytan infallande ljusflöde.
Sambandet mellan reflektions-, transmissions- och absorptions- 
faktorerna kan skrivas
P + T + Ot — 1
Med färgtemperatur beskriver man färgen hos en till en viss 
temperatur (kelvin, K) upphettad svart kropp. En ljuskälla som 
har samma färg som denna kropp sägs därvid ha samma färgtempera­
tur som denna.
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